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001 SPIS RYSUNKÓW

002 SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

003 OBWODY ODBIORCZE cz.I

004 OBWODY ODBIORCZE cz.II

005 ZESTAWIENIE TABLICY- WIDOK

006 ZESTAWIENIE TABLICY

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA TRANSFORMATORA :

1. TRAFO USTAWIĆ NA IZOLATORACH

2. NIE NALEŻY ŁĄCZYĆ GO Z PRZEWODEM OCHRONNYM

OSTRZEGAWCZĄ O TREŚCI :

UWAGA ! DAJĄCE SIĘ DOTKNĄĆ CZĘŚCI TRANSFORMATORA

MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ POD NAPIĘCIEM.

PRZED DOTKNIĘCIEM STWIERDZIĆ BRAK NAPIĘCIA.

4. TRANSFORMATOR NALEŻY USTAWIĆ ZA OSŁONĄ

SPECJALNYM KLUCZEM. DOSTĘP POWINIEN BYĆ

KTÓRĄ MOŻNA OTWORZYĆ TYLKO NARZĘDZIEM LUB 

SPECJALNE USTAWIENIE

3. NA TRANSFORMATORZE NALEŻY UMIEŚCIĆ TABLICZKĘ

MOŻLIWY TYLKO DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH.
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