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PROJEKT OTWORU WIERTNICZEGO

C Z Ę Ś Ć  G E O L O G I C Z N A C Z Ę Ś Ć  T E C H N I C Z N A 

Z - 4274d

Cel wiercenia:

System wiercenia - typ wiertnicy:

Projektował:

Plan usytuowania wiertnicy oraz składowania odpadów wiertniczych 
Otwory technologiczne pod kolektory pionowe pompy ciepła

na płuczkę - mechaniczna
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Opisowy
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Kietrz DPS pow. głubczycki - Kolektory pionowe dla pompy ciepła
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Gliny pylaste lessopodobne

Piaski, pospółki, żwiry
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Konstrukcja otworu                                                              

Schemat zarurowania
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6’ postawione w 

korku iłowym

do usunięcia

otwór bosy

φ 143 mm

wypełnienie 

mieszanką 

bentonitową lub 

bentonitowo- 

cementową

kolektor pionowy 

2 x φ 40 mm
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2-wiertnica
3-zbiornik płuczkowy
4-zbiornik urobkowy
5-rampa sprzętowa

korek iłowy lub 

bentonitowy


