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 E  1

A

 zasilanie obwodu gniazd wtyczkowych
zasilanych z agregatu YDY 3x4 mm²

  agregat

 Instalację oświetleniową, wykonać przewodem typu
 YDY 3x1,5 mm² z sprzętem hermetycznym
 bryzgoszczelnym p/t.
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