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UWAGA:
- przed wykonaniem wszystkie wymiary* sprawdzić w naturze

(*wszystkie wymiary podane w cm)
- wymiary podstawowe drzwi podane w "świetle ościeżnicy po otwarciu”

- wysokość drzwi min. 200 cm w "świetle ościeżnicy”

RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ
ARCHITEKTONICZNĄ [W TYM M.IN. Z OPISEM / RYSUNKAMI /ZAŁĄCZNIKAMI ]

ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYKONAWCZYCH NALEŻY
OPRACOWAĆ PROJEKTY WYKONAWCZE WSZYSTKICH BRANŻ

WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZADANIA PROJEKTOWEGO.

- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ, Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.

- URZĄDZENIA I OSPRZĘT ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI
WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH WYKONAWCZYCH.

- WSZYSTKIE NOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
WG BRANŻOWEGO WYKONAWCZEGO PROJEKTU KONSTRUKCJI.

- PRZEBICIA DACHOWE DOSTOSOWAĆ DO KONSTRUKCJI DACHU
(WG PROJ. BRANŻOWYCH WYKONAWCZYCH).
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h=1,49m

29,58m 2

537 sala chorych
wykładzina PCV

H  =2,950mP O M .

29,83m 2

536 sala chorych
wykładzina PCV

H  =2,935mP O M .

26,99m 2

535 sala chorych
wykładzina PCV

H  =2,960mP O M .

h=1
,20

5m

2,07m 2

x łazienka
płytki ceramiczne

H  =2,945mP O M .

26,90m 2

534 sala chorych
wykładzina PCV

H  =2,950mP O M .

h=1
,23

m

2,22m 2

x łazienka
płytki ceramiczne

H  =2,930mP O M .

28,18m 2

533 pokój asystentów
wykładzina PCV

H  =2,950mP O M . H  =2,955mP O M .

h=1
,26

5m

2,81m 2

x łazienka
płytki ceramiczne

H  =2,590mP O M .

h=1,505m

14,74m 2

531 sala chorych
wykładzina PCV

H  =2,950mP O M .

h=1,505m

29,79m 2

530 sala chorych
wykładzina PCV

H  =2,960mP O M .

29,73m 2

529 sala chorych
wykładzina PCV

H  =2,970mP O M .

h=1,50m h=1,36m

29,96m 2

x sala intens. nadzoru kardiolog.
wykładzina PCV

H  =2,940mP O M .

30,10m 2

x sala intens. nadzoru kardiolog.
wykładzina PCV

H  =2,930mP O M .

h=1,36m

26,92m 2

x sala intens. nadzoru kardiolog.
wykładzina PCV

H  =2,940mP O M .

h=1,36m

HE

10,11m 2

x gabinet zabiegowy

H  =2,950mP O M .

płytki ceramiczne13,78m 2

x dyżurka pielęgniarek
wykładzina PCV

H  =2,960mP O M .

14,56m 2

x sala chorych
wykładzina PCV

H  =2,940mP O M .

h=1,36m

1,90m 2

x magazyn
wykładzina PCV

H  =2,96mP O M .

10,78m 2

x sala chorych
wykładzina PCV

H  =2,960mP O M .

14,84m 2

x pokój lekarski
wykładzina PCV

H  =2,950mP O M .

h=1,24m

h=1,26m

1,59m
x toaleta męska

H  =2,410mP O M .

płytki ceramiczne

h=0,20m

11,14m
x

P O M .

płytki ceramiczne
wc łazienka

H  =2,980m

P O M .H  =2,49m
h=1,97m

P O M .H  =2,27m

11,76m 2

518 pom. gospodarcze

H  =2,885mP O M .

płytki ceramiczne

P O M .H  =2,20m

1,63m 2

x toaleta damska

H  =2,240mP O M .

płytki ceramiczne

h=1,51m

12,32m 2

517 sala chorych
wykładzina PCV

H  =2,950mP O M .

P O M .H  =2,640m

1,68m
x

płytki ceramiczne
łazienka

12,36m 2

516 sala chorych
wykładzina PCV

H  =2,970mP O M .

1,67m
x

płytki ceramiczne
łazienka

17,42m 2

515 kuchnia oddziałowa

H  =2,960mP O M .

płytki ceramiczne

h=2,035m

10,67m 2

pokój asystentów
wykładzina PCV

x

h=1,51m

2,58m 2

x magazyn
wykładzina PCV

H  =3,00mP O M .

2,10m 2

x magazynki

H  =
2,3

55m
PO

M.
H  =

2,3
50m

PO
M.

wykładzina PCV

14,79m 2

514

H  =2,935mP O M .

wykładzina PCV
sala chorych

14,22m 2

513

H  =2,920mP O M .

wykładzina PCV
sala chorych

h=1,53mh=1,52m

14,72m 2

512

H  =2,960mP O M .

wykładzina PCV
sala chorych

h=1,52m

14,83m 2

511

H  =2,965mP O M .

wykładzina PCV
sala chorych

10,66m 2

509

H  =2,945mP O M .

gabinet zabiegowy
10,92m 2

x

H  =2,960mP O M .

wykładzina PCV
dyżurka pielęgniarek

1,70m 2

510 magazyn
płytki ceramiczne

H  =2,950mP O M .

płytki ceramiczne

h=1,54m

H  =2,420mP O M .

1,05m
x

płytki ceramiczne
wc  damski

10,30m
507

płytki ceramiczne
toaleta damska

h=0,18m

h=0,10m

h=1,215m

H  =2,905mP O M .

H  =2,285mP O M .

H  =2,280mP O M .

1,69m 2

x toaleta męska
płytki ceramiczne

H  =2,305mP O M .

1,68m 2

x prysznic dla mężczyzn
płytki ceramiczne

H  =2,295mP O M .

0,99m
x

płytki ceramiczne
wc personelu

11,18m
506

płytki ceramiczne
pom. gospodarcze

H  =2,270mP O M .

H  =2,930mP O M .

h=1,35m
H  =2,225mP O M .

h=0,28m

41,25m 2

x korytarz 7
wykładzina PCV

P O M .H  =2,450m

H  =2,390mP O M .

h=1,535m

22

2

2

2

2 2

2

H  =2,020mP O M .

lastryko

lastryko

H  =2,360mP O M .H  =2,390mP O M .

H/GT

H  =2,960mP O M .

P O M .
H  =2,52m

Estacja transformatorowa h=1,565

dźwig

kuchenny
1

dźwig

osobowy
2

dźwig

szpitalny

3

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNO-INTERNISTYCZNY Z PODODZIAŁEM INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ - 72os.+ 12os.

H  =2,415mP O M .

ROP istniejący

ROP istniejący

c

klatka schodowa
d

klatka schodowa

EI60
EI60

EI60

EI60 EI60

REI
120

REI
60

REI
60

EI60

REI
60

A

B

C

II III IV

D

I

SP/A

SP/B

SP/C

SP/D

szacht instalacyjny
11,10m2

SI/d/05

klatka schodowa
21,40m2
d/05

szacht instalacyjny
0,48m2

SI/c/05

klatka schodowa
29,19m2
c/05

Hp 25

Hp5
2

Hp 52

Zwór
hydrantowy
Dn52-1 szt.

Zwór
hydrantowy
Dn52- 1 szt.Hp 25

H 5

H 8

H 7

H 6

H
E

GT

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 120

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 60

- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 120

- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 60

- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 120

- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 60

- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 30

- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 60

- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE DYMOSZCZELNE

REI
120

EI
120

EI60

EI30

EI60

S

REI
60

REI
120

REI
60

EI30 - DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 30

- ISTNIEJĄCY RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

- GAŚNICA

- HYDRANT ISTNIEJĄCE

- GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU

- GAZY TECHNICZNE

LEGENDA:

- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI EI 60EI
60

- DROGA EWAKUACYJNA

- DRZWI ZEWNĘTRZNE, PROFILOWE (BEZ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ)

- DRZWI WEWNĘTRZNE, PROFILOWE (BEZ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ)

- DRZWI WEWNĘTRZNE, PROFILOWE (KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30)

- DRZWI WEWNĘTRZNE, DREWNIANE (KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60)

- DRZWI WEWNĘTRZNE, PROFILOWE (KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60)

- DRZWI TECHNICZNE, STALOWE (KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60)

- DRZWI REWIZYJNE, STALOWE (KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60)

- DRZWI TECHNICZNE, STALOWE (KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30)

- DRZWI REWIZYJNE, STALOWE (KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30)

- DRZWI WEWNĘTRZNE, PROFILOWE (KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30,
DYMOSZCZELNE)

- DRZWI WEWNĘTRZNE, PROFILOWE (KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60,
DYMOSZCZELNE)

- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE BEZ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJD

- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY W ZABUDOWIE LEKKIEJ GK
O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30

- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY W ZABUDOWIE LEKKIEJ GK
O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60

- NOWOPROJEKTOWANE SZACHTY WRAZ Z PRZEBICIAMI W STROPACH
WYKONANE W ZABUDOWIE LEKKIEK GK WG PRZYJĘTEJ ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ Z DRZWIAMI REWIZYJNYMI

- WYMIAR EWAKUACYJNY DRZWI

OPISY DRZWI ZAWIERAJĄ WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA

POWIERZCHNIE ULEGAJACE ZMIANIE W WYNIKU PRZEBUDOWY OBIEKTU:

Hp 25
H 14 - PRZEPROJEKTOWYWANE PIONY ONSTALACJI HYDRANTOWEJ

WG. PROJEKTU BRANŻOWEGO

pion instalacji p.pożH 1

Hp 52 Zwór hydrantowy Dn52- 2 sztuki ,w szafce

Hp 25 Szafka hydrantowa HP25

Zwór hydrantowy Dn52- a sztuka ,w szafce

korytarz 06A
66,91m2

bud.C/05 Vpiętro
wykładzina PCV64,21m2

bud.C/05 Vpiętro korytarz 06
wykładzina PCV

klatka schodowa
26,57m 2

a/05

szacht instalacyjny
11,10m2

SI/d/05

21,40m2
d/05 klatka schodowa

szacht instalacyjny
0,48m2

SI/c/05

klatka schodowa
29,19m2
c/05szacht instalacyjny

0,47m2
SI/b/05

SI/a/05
0,90m 2

szacht instalacyjny

64,21m2
bud.C/05 Vpiętro

wykładzina PCV
korytarz 06

66,91m2
bud.C/05 Vpiętro korytarz 06A

wykładzina PCV
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