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Szpital Wojewódzki
w Poznaniu

ul. Juraszów 7/19

Obiekt:

Inwestor:

Tytuł rysunku:

15/08/DOIAmgr inż. arch.
Barbara Liber-Skarbek

Szpital Wojewódzki w
Poznaniu

ul. Juraszów 7/19

DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGANIA

UWAGA:
- przed wykonaniem wszystkie wymiary* sprawdzić w naturze

(*wszystkie wymiary podane w cm)

RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ
ARCHITEKTONICZNĄ [W TYM M.IN. Z OPISEM / RYSUNKAMI /ZAŁĄCZNIKAMI ]

ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ, Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
(DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY, PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM

ORAZ PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁÓW)

Projektant inst. elektryczne:

inż.
Grzegorz Domański

Opracowanie inst. elektryczne:

mgr inż. Paweł Pomykalski

110/90/PW

WKP/0386/
PWOE/09

UWAGA!
DOSTOSOWAĆ I ZACHOWAĆ KONTYNUACJĘ NUMERACJI,

ADRESÓW ELEMENTÓW DO ZREALIZOWANYCH ETAPÓW PRZEBUDOWY.
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17,42m 2

x kuchnia
płytki gres

H  =2,985mPOM.

h=2,00m

x pokój badań
wykładzina PCV

H  =2,98mPOM.

x logopeda
wykładzina PCV

H  =2,975mPOM.

28,23m 2

x świetlica
wykładzina PCV

H  =2,97mPOM.

212,66m 2 14,62m 2

sala chorych
29,76m 2

730

H  =2,96mPOM.

sala chorych
29,73m 2

729

H  =2,955mPOM.

sala chorych
29,98m 2

728

H  =2,975mPOM.

sala chorych
30,27m 2

727

H  =2,98mPOM.

h=1,38m

sala gimnastyczna
27,37m 2

x

H  =2,98mPOM.

E

H  =2,555mPOM.

13,73m 2

x magazyn
wykładzina PCV

H  =3,00mPOM.

10,72m 2

x dyżurka pielęgniarek

H  =2,99mPOM.

10,69m 2

x gabinet zabiegowy
płytki gres

H  =3,01mPOM.

1,81m 2

x magazyn bielizny
płytki PCV

H  =3,01mPOM.

H  =2,565mPOM.

h=1,27m

brodzik

7,33m 2

x łazienka
płytki ceramiczne

H  =2,89mPOM.

3,93m2

xWC damskie
płytki gresowe

H  =2,125m-2,22mPOM.

1,59m 2

x WC męskie
płytki ceramiczne

H  =2,26mPOM.

2,59m 2

x WC personelu
płytki ceramiczne

H  =2,21mPOM.

h=1,395m

10,50m 2

x brudownik
płytki ceramiczne

H  =2,99mPOM.

29,20m 2

734 sala chorych

H  =2,965mPOM.

29,47m 2

735 sala chorych

H  =2,98mPOM.

29,57m 2

736 sala chorych
wykładzina PCV

H  =2,98mPOM.

h=1,22m

klimatyzacja klimatyzacja

wykładzina PCV
sala chorych

29,40 2

737

H  =2,98mPOM.

wykładzina PCV

h=1,23m

sala chorych
14,47m 2

713

H  =2,97mPOM.

wykładzina PCV
sala chorych

14,55m 2

714

H  =2,98mPOM.

wykładzina PCV

21,91m
x dyżurka pielęgniarek

H  =2,955m

wykładzina PCV2

POM.

2,25m 2

x magazyn bielizny
wykładzina PCV

H  =2,98mPOM.

h=1,30m

sala chorych
14,12m 2

712

H  =2,98mPOM.

wykładzina PCV
sala chorych

14,76m 2

711

H  =2,96mPOM.

wykładzina PCV
natrysk z krzesełkamibrudownik

11,02m 2

x

H  =3,00mPOM.

płytki ceramiczne

H  =2,31mPOM.

2,68m 2

x WC personelu
płytki ceramiczne 1,54m 2

x WC męskie
płytki ceramiczne

H  =2,28mPOM. H  =2,17mPOM.

h=1,21m h=1,21m

H  =2,89mPOM.

H  =2,09mPOM.

H  =2,09mPOM.

8,65m 2

x WC damskie + łazienka
płytki ceramiczne

11,17m 2

716 dyżurka lekarska
wykładzina PCV

H  =2,985mPOM.

11,01m 2

x dyżurka lekarska
wykładzina PCV

H  =2,99mPOM.

0,92m 2

x WC
płytki ceramiczne

H  =2,37mPOM.

3,30m 2

x korytarzyk
wykładzina PCV

H  =2,33mPOM.

1,56m 2

x łazienka
płytki ceramiczne

H  =2,34mPOM.

sala chorych
12,95m 2

724

H  =3,00mPOM.

sala chorych
12,83m 2

723

H  =2,98mPOM.

2,60m 2

x łazienka
płytki ceramiczne

H  =2.99mPOM.

korytarz 5
wykładzina PCV75,53m 2

korytarz 6
wykładzina PCV38,91m 2

korytarz 7
wykładzina PCV87,38m 2

wykładzina PCV wykładzina PCV wykładzina PCV

wykładzina PCV wykładzina PCV wykładzina PCV wykładzina PCV wykładzina PCVwykładzina PCV

H  =2,99mPOM.

lastryko

lastryko

dźwig

kuchenny
1

dźwig

osobowy
2

dźwig

szpitalny

3

H  =2,54mPOM.

H  =2,51mPOM.

H  =2,53mPOM.

H  =2,95mPOM.

H  =2,55mPOM.

H  =2,56mPOM.

Ho=209

Hd=206

c

klatka schodowa
d

klatka schodowa

ROP istniejący

ROP istniejący ROP istniejącyROP istniejący

EI60
EI60

EI60

EI60 EI60

REI
120

REI
60

REI
60

EI60

REI
60

klatka schodowa
17,05m 2

d/07

szacht instalacyjny
0,48m 2

SI/c/07

klatka schodowa
27,07m 2

c/07

korytarz 06A
38,91m2

bud.C/07 VIIpiętro
wykładzina PCV

77,73m2
bud.C/07 VIIpiętro korytarz 06

wykładzina PCV H 5
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PROJEKTOWANY POŻAROWY GŁOŚNIK NAŚCIENNY - ABT-W6

PROJEKTOWANY POŻAROWY GŁOŚNIK SUFITOWY - ABT-S206
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