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DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGANIA

UWAGA:
- przed wykonaniem wszystkie wymiary* sprawdzić w naturze

(*wszystkie wymiary podane w cm)

RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ
ARCHITEKTONICZNĄ [W TYM M.IN. Z OPISEM / RYSUNKAMI /ZAŁĄCZNIKAMI ]

ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ, Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
(DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY, PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM

ORAZ PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁÓW)

Projektant inst. elektryczne:

inż.
Grzegorz Domański

Opracowanie inst. elektryczne:

mgr inż. Paweł Pomykalski

110/90/PW

WKP/0386/
PWOE/09

UWAGA!
DOSTOSOWAĆ I ZACHOWAĆ KONTYNUACJĘ NUMERACJI,

ADRESÓW ELEMENTÓW DO ZREALIZOWANYCH ETAPÓW PRZEBUDOWY.

projektowane przebicia w stropie
0,35m x 1,35m

wymiana balustrady
klatki schodowej rotundy
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RZUT PRZYZIEMIA

E

10 
x 1

5,8
9

24,
5

10 
x 1

5,8
9

24,
5

116

15

14

13

12

11

10

9 8

7

6

5

4

3

2

12 x
 20

24

H =2,36mP

3,69m 2

H  =2,66mPOM.

wykładzina PCV

Pokój biurowy
102 rejestracji

14,76m 2

H  =2,36mPOM.

wykładzina PCV

Szatnia i biuro
102 rejestracji

C.O.

C.O.

0,58m 2

H  =2,03mPOM.

płytki PCV
Szatnia ochrony101

H  =0,91mblatu

43,35m 2

H  =2,62m do 2,67mPOM.

płytki PCV
Szatnia

4,10m 2 płytki PCV
Pom. porządkowe 1

1,87m 2

H  =2,61mPOM.

płytki PCV

103

103 Pom. porządkowe 2

H  =2,64mPOM.

H =2,32mP

H =2,33mP

H =2,32mP

2,64m 2

H  =2,62mPOM.

płytki gres
104 WC personelu

2,67m 2

H  =2,62mPOM.2,81m 2

H  =2,05mPOM.

2,87m 2

H  =2,64mPOM.

płytki gres
104 WC damskie

płytki gres
104 WC przedsionek

płytki gres
104 WC męskie

14,82m 2

H  =2,62mPOM.

wykładzina PCV

Poradnia Chorób
105 Naczyń

H =2,33mP

C.O.C.O.

H =2,31mP

Ścianka
H =2,00mŚC.

H =2,00mP

14,66m 2

H  =2,54mPOM.

wykładzina PCV

Ochrona Danych Osobowych
107 Dokumentacja Medyczna

H =2,30mP

Ścianka
H =1,70mŚC.

H =2,29mP

H   =1,70mBLATU

H =2,28mP

44,12m 2

H  =2,60mPOM.

wykładzina PCV
Rejestracja

14,68m 2

H  =2,61mPOM.

wykładzina PCV
Pracownik socjalny108

H =2,13mP

H =2,32mP

0,53m 2

H  =2,06mPOM.

płytki PCV
Punkt sprzedaży książek109

H =2,24mP

11,78m 2

H  =2,61mPOM.

łom marmurowy
korytarz 2parter

65,85m 2

H  =2,64mPOM.

łom marmurowy

korytarz 1
+ klatka schodowaparter

7,10m 2

H  =2,63mPOM.

płytki PCV
Kiosk

3,86m 2

H  =2,63mPOM.

płytki PCV
Kiosk - Magazyn

7,10m 2

H  =2,64mPOM.

płytki PCV
Portiernia

9 x 15,8925

9 x 15,8925,5

A

A

14,70m 2

H  =2,63mPOM.

i Pomocy Społecznej
wykładzina PCV

Zakład Psychologii Klinicznej
106

Wejście A
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144,65m 2

H  =2,64mPOM.

łom marmurowy
korytarz 3parter
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POWIERZCHNIE ULEGAJACE ZMIANIE W WYNIKU PRZEBUDOWY OBIEKTU:
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PROJEKTOWANY POŻAROWY GŁOŚNIK NAŚCIENNY - ABT-W6
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