
Inst. elekt.

Skala: Data: Nr rys.:

IMIĘ I NAZWISKO Nr upr Podpis

Branża:

Projektant architektura:

1:100 RZUT I PIĘTRA BUD. "B,C" PW/OS AW/
IV ETAP/04

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na DOSTOSOWANIU OBIEKTU

DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW POŻAROWYCH - IV ETAP PRZEBUDOWY.

STUDIO PROJEKTÓW CUBE 27
Studio Projektów

Architekt Barbara Liber-Skarbek
Biuro: 60-189 Poznań,

ul. Rolna45b/19,
kom: 603 337 422,

e-mail: b.liber@cube27.pl
www.cube27.pl

www.przyklejki.pl
www.fototapeta27.pl

09/2018

Szpital Wojewódzki
w Poznaniu

ul. Juraszów 7/19

Obiekt:

Inwestor:

Tytuł rysunku:

15/08/DOIAmgr inż. arch.
Barbara Liber-Skarbek

Szpital Wojewódzki w
Poznaniu

ul. Juraszów 7/19

OŚWIETLENIE AWARYJNE

UWAGA:
- przed wykonaniem wszystkie wymiary* sprawdzić w naturze

(*wszystkie wymiary podane w cm)

RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ
ARCHITEKTONICZNĄ [W TYM M.IN. Z OPISEM / RYSUNKAMI /ZAŁĄCZNIKAMI ]

ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ, Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
(DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY, PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM

ORAZ PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁÓW)

Projektant inst. elektryczne:

inż.
Grzegorz Domański

Opracowanie inst. elektryczne:

mgr inż. Paweł Pomykalski

110/90/PW

WKP/0386/
PWOE/09

UWAGA!
DOSTOSOWAĆ I ZACHOWAĆ KONTYNUACJĘ NUMERACJI,  ADRESÓW ELEMENTÓW

OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DO ZREALIZOWANYCH ETAPÓW PRZEBUDOWY.
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dyżurka lekarska
wykładzina PCV28,18m 2

x

H  =2,975mPOM.

pokój
wykładzina PCV10,11m 2

x

H  =2,975mPOM.

H  =2,51mPOM.

łazienka
3,08m 2

x

H  =2,965mPOM.

płytki ceramiczne

sala cystoskopowa
płytki ceramiczne14,35m 2

x

H  =2,98mPOM.

sala chorych
wykładzina PCV27,52m 2

127

H  =2,94mPOM.

łazienka
płytki ceramiczne1,94m 2

H  =2,96mPOM.

ordynator
wykładzina dywanowa14.34m 2

x

H  =2,935mPOM.

sekretariat
15,09m 2

x

H  =2,955mPOM.

wykładzina dywanowa

h=1,245m
półka h=1,245m

sala chorych
wykładzina PCV27,28m 2

6

H  =2,965mPOM.

łazienka
płytki ceramiczne2,46m 2

H  =2,50mPOM.

h=1,275m

łazienka
płytki ceramiczne2,81m 2

H  =2,47mPOM.

sala chorych
wykładzina PCV27,12m 2

5

H  =2,95mPOM.

sala chorych
wykładzina PCV24,25m 2

4

H  =2,975mPOM.

łazienka
płytki ceramiczne1,77m 2

H  =2,515mPOM.

półka h=1,25m

h=0,26m

E

pokój asystentów
wykładzina dywanowa12,98m 2

x

H  =2,945mPOM.

H  =2,05mPOM.

H  =2,65mPOM.

sala chorych
wykładzina PCV26,15m 2

3

H  =2,935mPOM.

łazienka
płytki ceramiczne3,52m 2

H  =2,945mPOM.

h=1,255m
półka h=1,255m

pokój przygotowania leków
płytki ceramiczne4,82m 2

x

H  =2,97mPOM.

sala opatrunkowa
10,54m 2

x

H  =2,83mPOM.

magazynek
wykładzina PCV1,97m 2

x

H  =2,945mPOM.

dyżurka pielęgniarek
wykładzina PCV6,12m 2

x

H  =2,935mPOM.

płytki ceramiczne
brudownik

10,68m 2

x
płytki ceramiczne

H  =2,80mPOM.

h=1,275m

sala chorych
11,56m 2

2
wykładzina PCV

H  =2,80mPOM.

łazienka
2,81m 2

H  =2,515mPOM.

półka h=1,24m

płytki ceramiczne WC personelu
2,70m 2

x

H  =2,53mPOM.

płytki ceramiczne

łazienka
2,13m 2

H  =2,50mPOM.

płytki ceramiczne

sala chorych
11,82m 2

1
wykładzina PCV

H  =2,96mPOM.

łazienka
1,62m 2

H  =2,525mPOM.

płytki ceramiczne

sala chorych
11,85m 2

114
wykładzina PCV

H  =2,975mPOM.

h=1,275m

półka h=1,24m

kuchnia
16,86m 2

x
płytki ceramiczne

H  =2,955mPOM.

H  =2,935mPOM.

H  =2,375mPOM.

H  =2,345mPOM.
korytarz 6

wykładzina PCV62.56m 2

H  =2,35mPOM.

półka h=1,235m

h=1,28m

lastryko

lastryko

klatka schodowa
c klatka schodowa

d

dźwig

osobowy
2

dźwig

szpitalny

3

dźwig

kuchenny
1

H  =2,39mPOM.

E
h=1,30m

H  =2,88m/2,25m
płytki PCV/terakota34,56m 2

Zespół ciemniowy

POM.

113

H  =2,66m
wykładzina PCV10,33m 2

przygotowania personelu

POM.

H  =2,74m
wykładzina PCV4,44m 2

Magazyn 2

POM.

H  =2,69m
wykładzina PCV2,53m 2

Magazyn 1

POM.

H  =2,60m
płytki gres2,92m 2

Natrysk

POM.

H  =2,94m
płytki ceramiczne17,10m 2

Mag.dobowy urz.chłodnicz.

POM.

H  =2,96m
lastryko7,66m 2

Przedsionek 1

POM.

H  =2,95m
płytki gres4,39m 2

WC damskie

H  =2,95m
lastyko2

Przedsionek 2
7,06m

H  =2,69m
wykładzina PCV6,50m 2

Wysokie Napięcie

POM.

H  =2,98m
płytki ceramiczne8,52m 2

Mag. dobowy prod. sypkich

POM.

H  =2,95m
płytki gres3,72m 2

WC męskie

POM.

H  =2,96m
terakota4,15m 2

Magazyn garnków

POM.

H  =2,83m
wykładzina PCV9,66m 2

Pokój socjalny

POM.H  =2,68m
wykładzina PCV35,22m 2

Pracownia RTG

POM. H  =2,93m
terakota31,85m 2

Mycie i obróbka

POM.

wstępna mięsa

H  =2,95m
płytki gresowe31,91m 2

Obróbka warzyw

POM.

i owoców

H  =2,93m/2,96m
terakota23,41m 2

Zmywalnia naczyń

POM.

H  =2,92m
płytki ceramiczne9,59m 2

Kierownik działu - pom.1

POM. H  =2,92m
płytki ceramiczne19,63m 2

Biuro dietetyczek

POM. H  =2,91m
płytki ceramiczne19,45m 2

Pom.ieszczenie socjalne

POM. H  =2,95m
płytki ceramiczne33,28m 2

Pakowanie posiłków

POM.

H  =2,59m
wykładzina PCV29,22m 2

POM.

Inwazyjnej - Hol

H  =2,96m
lastryko11,36m 2

Magazyn śr. czystości

POM.

H  =
2,26

m
POM

. H  =
2,26

m
POM

.

H  =2,80mPOM.

H  =
2,80

m
POM

.

H  =2,73mPOM.

H  =2,36mPOM. H  =2,34mPOM.

H  =
1,95

m
POM

.

E E E

E EE

H =2,05mŚĆ.

H =2,04mŚĆ.

POM.

POM.

H  =2,34mPOM.

H  =
2,30

m
POM

.
H  =

2,31
m

POM
.

H  =2,96mPOM.

H  =2,91mPOM.

H  =
2,27

m
POM

.
H  =

2,31
m

POM
.

H  =2,34mPOM.

H  =2,34mPOM. H  =2,34mPOM.

wnęka c.o.
h=0,00m/h=2,38md g

H  =2,33mPOM. H  =2,33mPOM.

blat stalowy
h=0,34md

H  =2,95mPOM.

H  =2,03mPOM.

H  =2,33mPOM.

H  =2,40mPOM.

Klim
atyza

tor

H  =2,15mPOM.

H  =
2,23

m
POM

.

H =2,15mŚĆ.

H  =2,31mPOM.

H  =
2,30

m
POM

.

H  =
2,31

m
POM

.
H  =

2,03
m

POM
.

H  =
2,04

m
POM

. H  =2,58mPOM.

H  =2,65mPOM.

H  =
2,61

m
POM

.

H  =
2,58

m
POM

.

H  =
2,25

m
POM

.

H  =2,26mPOM. H  =2,41mPOM.H  =2,34mPOM.

H  =2,13mPOM.H  =2,40mPOM.

H  =2,39mPOM.

H  =2,26mPOM.

H  =2,26mPOM.

H  =2,92m
płytki ceramiczne9,42m 2

Kierownik działu - pom.2

POM.

H  =2,40m/2,13m
wykładzina PCV3,19m 2

RTG - Szatnia

POM.

H  =2,79mPOM.

H  =2,35mPOM.

okno - góra
h=2,04m/h=2,91md g

okno - góra
h=2,04m/h=2,92md g

H  =2,98m
lastryko/terakota42,39m 2

Ekspedycja posiłków

POM.

okno
h=1,05m/h=2,34md g

okno
h=2,05m/h=2,98md g

H  =2,80m/6,32m
terakota95,31m 2

Kuchnia

POM.

PRACOWNIA KARDIOLOGII INWAZYJNEJ I NACZYNIOWA - 8os. DZIAŁ ŻYWIENIA (KUCHNIA) - 20 os.

 RTG - Pokój

Pracownia Kardiologii
H  =2,64m/2,39m

wykładzina PCV3,15m 2

RTG - Brudownik

POM.

H  =2,64mPOM. H  =2,58m/2,65m
wykładzina PCV22,87m 2

monitorowania

POM.

H  =2,57m
płytki gres1,39m 2

WC

POM.

H  =
1,99

m
POM

.

H  =2,30m

Pomieszczenie

H  =2,79mPOM.

H  =2,95mPOM.

H  =2,84mPOM.

H  =2,84mPOM.

Kom
in ku

chni

POM.

h=210

klatka schodowa
g

klatka schodowa
h

powierzchnia klatka

powierzchnia korytarz

szacht instalacyjny
11,10m 2

SI/d/01

klatka schodowa
21,40m 2

d/01

szacht instalacyjny
0,48m 2

SI/c/01

klatka schodowa
23,90m 2

g/01

klatka schodowa
15,85m 2

h/01

klatka schodowa
27,05m 2

c/01

korytarz 07
56,54m 2

bud. C/01 Ipiętro
52,70m 2

bud. C/01 I piętro korytarz 06
wykładzina PCV

wykładzina PCV

szacht instalacyjny
0,36m 2

SI/h/01

szacht instalacyjny
0,38m 2

SI/g/01
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AMATECH

FL 7188

Oprawa Ewakuacyjna kierunkowa Amatech - EMAX ALU LED (jedno i dwu stronna)
montaż: natynkowy
wykonanie: aluminium anodyzowane koloru srebrnego

AMATECH

EW-L Oprawa Ewakuacyjna kierunkowa Amatech - EMAX W LED (jedno i dwu stronna)
montaż: wpuszczana w sufit
wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo

AMATECH

EA-L

Oprawa Ewakuacyjna Amatech - DISCRET D3W 3LED IP20
montaż: wpuszczana w sufit
wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo

Oprawa Ewakuacyjna Amatech - DISCRET D4W 4LED IP20
montaż: wpuszczana w sufit
wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo

AMATECH

D4W

AMATECH

D4N
Oprawa Ewakuacyjna Amatech - DISCRET D4N 4LED IP20
montaż: natynkowy do sufitu
wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo

Oprawa Ewakuacyjna Amatech - DISCRET D3N 3LED IP20
montaż: natynkowy do sufitu
wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo

AMATECH

D3W

AMATECH

D3N

Oprawa Ewakuacyjna Amatech - DISCRET LD W 2LED IP20
montaż: wpuszczana w sufit
wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo

AMATECH

DLW

Oprawa kierunkowa dynamiczna Amatech - FL6100 (jedno stronna)
montaż: natynkowy

OŚWIETLENIE

CZĘŚĆ "D" BUDYNKU DIAGNOSTYCZNEGO
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