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SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

UWAGA:
- przed wykonaniem wszystkie wymiary* sprawdzić w naturze

(*wszystkie wymiary podane w cm)

RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ
ARCHITEKTONICZNĄ [W TYM M.IN. Z OPISEM / RYSUNKAMI /ZAŁĄCZNIKAMI ]

ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ, Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
(DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY, PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM

ORAZ PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁÓW)

Projektant inst. elektryczne:

inż.
Grzegorz Domański

Opracowanie inst. elektryczne:

mgr inż. Paweł Pomykalski

110/90/PW

WKP/0386/
PWOE/09

UWAGA!
DOSTOSOWAĆ I ZACHOWAĆ KONTYNUACJĘ NUMERACJI PĘTLI DOZOROWYCH

I ADRESÓW ELEMENTÓW SSP DO ZREALIZOWANYCH ETAPÓW PRZEBUDOWY.
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h=1,45m

sala chorych
płytki PCV19,00m 2

8

6 x 22
25

10 x 22
25

E S

płytki PCV8,29m 2

x

h=2,05m

h=1,41m

płytki granitowe13,95m 2

x
płytki granitowe14,56m 2

xgabinet opatrunkowy pokój badań

blat

H  =2,965mPOM.

H  =2,965mPOM.

H  =2,985mPOM. H  =2,975mPOM.

1,12m 2

x WC

płytki ceramiczne10,43m 2

x brudownik

płytki ceramiczne

1,67m 2

x WC służbowe
płytki ceramiczne

1,96m2

xWC damskie
płytki ceramiczne

1,10m 2

x WC
płytki ceramiczne 10,14m 2

x łazienka
płytki ceramiczne

pom. gospodarcze

H  =2,945mPOM.

H  =253,5mPOM.

H  =2,55mPOM.

H  =2,53mPOM.

H  =2,53mPOM.

H  =2,985mPOM.

h=1,435m

10,60m 2

x punkt pielęgniarski
płytki marmurowe 10,76m 2

x gabinet zabiegowy
pł. marmur.+granit.

1,96m 2

x magazynek
płytki PCV

H  =2,985mPOM. H  =2,975mPOM.

H  =2,98mPOM.

14,08m 2

9 sala chorych
płytki PCV

H  =2,955mPOM.

h=1,405m

2,96m 2

x kuchnia
płytki ceramiczne

H  =2,38mPOM.

10,93m 2

x

H  =2,975mPOM.

0,87m 2

x WC
płytki granitowe

H  =2,25mPOM.

2,03m 2

x korytarz
płytki granitowe

H  =2,37mPOM.

11,04m 2

x gabinet lekarski
wykł. dywanowa

H  =2,99mPOM.

h=1,42m

14,50m 2

x pokój ordynatora
wykładzina PCV

H  =2,995mPOM.

14,52m 2

x sekretariat
wykładzina PCV

H  =2,995mPOM.

h=1,36m

13,40m 2

x pokój badań
płytki ceramiczne

H  =2,965mPOM.

16,24m 2

x dyżurka lekarska

H  =2,96mPOM.

10,05m 2

x pracownia USG
wykladzina PCV

H  =2,97mPOM.

sala chorych
płytki PCV26,51m 2

7

h=1,375m

H  =2,97mPOM.

h=1,375m

sala chorych
płytki PCV29,49m 2

6

H  =2,955mPOM.

sala chorych
płytki PCV29,48m 2

5

H  =2,975mPOM.

h=1,415m

sala chorych
płytki PCV29,79m 2

4

H  =2,995mPOM.

h=1,46m

sala chorych
płytki PCV29,33m 2

3

H  =2,975mPOM.

h=1,37m
h=1,44m

sala chorych
płytki PCV29,40m 2

2

H  =2,98mPOM.

h=1,445m

sala chorych
płytki PCV14,09m 2

1

H  =2,98mPOM.

pokój pielęgniarki oddziałowej
14,77m 2

741

H  =2,965mPOM.

kuchnia
płytki gres17,73m 2

x

H  =2,955mPOM.

E

sekretariat
wykładzina PCV12,77m 2

x

H  =2,98mPOM.

ordynator
wykładzina PCV14,42m 2

x

H  =2,98mPOM.

2

korytarz 4
wykładzina PCV15,88m 2

14,73m
x pracownia komputerowa

H  =2,98m

14,60m
x pielęgniarka oddziałowa

H  =2,985m

wykładzina PCV wykładzina PCV2 2

sala chorych
26,47m 2

738

H  =2,99mPOM.

łazienka
płytki ceramiczne2,47m 2

x
wykładzina PCV

14,33m
x gabinet zabiegowy

H  =2,985m

płytki gresowe2

POM. POM. POM.

sala chorych
14,58m 2

705

H  =2,98mPOM.

wykładzina PCV

korytarz 1
86,55m 2

korytarz 2
23,20m 2

korytarz 3
wykładzina PCV29,83m 2

wykladzina PCV

wykładzina PCV

gabinet lekarski
wykł. dywanowa

płytki PCV płytki PCV
H  =2,38mPOM.

H  =2,96mPOM.

lastryko

dźwig

szpitalny

4

dźwig

kuchenny
6

dźwig

osobowy
5

dźwig

osobowy
7

ODDZIAŁ CHORÓB SKÓRY-50os. ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODZIAŁEM INTENSYWNEGO NADZORU NAD CHORYMI Z UDAREM MÓZGU I ZESPOŁEM DS. STWARDNIENIA ROZSIANEGO - 57+38os.

H  =2,35mPOM.
H  =2,38mPOM. H  =2,38mPOM. H  =2,39mPOM.

H  =2,37mPOM.

H  =2,38mPOM.

H  =2,52mPOM.

H  =2,935mPOM.

E
h=1,30m H  =2,97mPOM.
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9,3m2
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PRZED. WIND

29,9m2
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KL. SCHODOWA

18,6m2

KL02

LINOLEUM

WYSOKOŚĆ - 313cm

klatka schodowa
a

klatka schodowa
b

klatka schodowa
26,90m 2

a/07

szacht instalacyjny
0,90m 2

SI/a/07

GT

7/1

7/2

7/4

7/5 7/8 7/9 7/12 7/13 7/16 7/17 7/18

7/117

7/116

7/115

7/114 7/113

7/112

7/111

7/109 7/106

7/105

7/104

7/103 7/102 7/101 7/100 7/99 7/98 7/97 7/96 7/95 7/94 7/93

7/31

7/30

7/21

7/28

7/27

czujka 7/44 - klatka schodowa nad VII
piętrem

czujka 7/45 - maszynownia

7/25

7/26

7/29

7/34 7/35

7/6
7/10 7/14 7/19 7/22

7/32

7/36
7/24

7/1107/3

czujka 7/16 - klatka schodowa nad VII piętrem

czujka 7/7/17 - maszynownia

DO CENTRALI - PIWNICA

Z CENTRALI - PIWNICA

7/1077/108

4/11

4/14

4/3

4/24

CSP

LEGENDA

optyczna czujka dymu

4/24

czujka z zewn. wskaźnikiem zadziałania

ręczny ostrzegacz pożaru

czujka dymowo - temperaturowa

centrala sygnalizacji pożaru POLON 6000

linia dozorowa (pętlowa)

nr linii dozorowej/adres czujki  lub ROP

oddzielenie stref pożarowych
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