
L1 Listwa zasilająca 19" 9x230V - istn.
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Switch 8-port - istn.

YTKSYekw 21x2x0,5z przełącznicy telefonicznej

Panel światłowodowy 19"/1U
12xLC dupleks - istn. (ujęto w projekcie ZOL)
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Szafa wisząca LPD 1 - proj.
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ZW-NOTKtsd 6G Panel światłowodowy 19"/1U
12xLC dupleks

z serwerowni
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L1 Listwa zasilająca 19" 9x230V

UPS
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Swich 48 portów
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58x F/UTP kat. 6A

SYSTEM KOLEJKOWY
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WYŚWIETLACZE KOLEJKOWE STANOWISKOWEK
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ZARZĄDZANIE SK Z KOMPUTERA STANOWISKOWEGO

Z PEL-i STANOWISKOWYCH
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AUTOMAT BILETOWY WOLNOSTOJĄCY
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60x F/UTP kat. 6A

YTKSYekw 53x2x0,5z przełącznicy telefonicznej
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