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OCHRONA OD PORAŻEŃ SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
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PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ WG INSTRUKCJI MONTAŻOWYCH URZĄDZEŃ.
PRZED PODŁĄCZENIEM SPRAWDZIĆ  MOC,PRĄD ZNAMIONOWY ,NAPIĘCIE,
WYMAGANE ZABEZPIECZENIA ZAMÓWIONYCH URZADZEŃ.

UWAGA:

UW
AGI OGÓLNE:

1.   Instalację elektryczną prowadzić  n/t
2.   Stosować  rury osłonowe z tworzyw sztucznych
3.   Przed ucięciem kabla/przewodu należy dokonać obmiaru na budowie.
4.  W

ykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łącząc ze sobą
    metalowe elementy rurociągów, zasobniki
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