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APAPI do likwidacji
kabel zasilający
należy odkopać i
wykorzystać do
zasilania HAPI Wskaźnik HAPI

Mufa kablowa

Oświetlenie FATO
do likwidacji
oświetlenie
odtworzyć w nowej
lokalizacji.
Wykorzystać
istniejące zasilanie

Oświetlenie
przeszkodowe,
lampy w wykonaniu
wolnostojacym (na
postumencie
betonowym, 0,5m
ponad attyką.
Zasilanie panele
fotowoltaiczne z
akumulatorami

Oświetlenie
przeszkodowe,
lampy w wykonaniu
wolnostojacym (na
postumencie
betonowym, 0,5m
ponad attyką.
Zasilanie panele
fotowoltaiczne z
akumulatorami

Kabel sterujący
HAPI
YKSY 10x2,5
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