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1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE.
2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB 
NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM - NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU 
UZGODNIENIA ROZWIĄZANIA KOLIZJI.
3. WSZELKIE MATERIAŁY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH MUSZĄ 
POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP I UE.
4. PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEŻY PROWADZIĆ BIEŻĄCĄ  
KOORDYNACJĘ MIĘDZYBRANŻOWĄ WYKONYWANYCH PRAC I ICH ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ 
PROJEKTOWĄ.
5. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI  
ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.
6. WYMAGANIA POŻAROWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU - WG OPISU OCHRONY 
POŻAROWEJ ORAZ RYSUNKÓW.
7. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ I TERMICZNEJ W BUDYNKU.
8. WSZYSTKIE DYLATACJE  WYKONAĆ WEDŁUG SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ.
9. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NIE OBEJMUJE SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE MONTAŻU I 
POSADOWIENIA URZĄDZEŃ.
10. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE SĄ ROZWIĄZANIAMI, DLA KTÓRYCH NA 
ETAPIE WYKONAWSTWA NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PROJEKTY WARSZTATOWE, KTÓRE NALEŻY 
UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
11. ROZWIĄZANIA WARSZTATOWE MUSZĄ BAZOWAĆ NA ROZWIĄZANIACH SYSTEMOWYCH 
UWZGLĘDNIAJĄCYCH SPECYFIKĘ OBIEKTU ( PRZEZNACZENIE, ODDZIAŁYWANIA MECHANICZNE, 
KLIMATYCZNE ITP. )
12. RYSUNKI DWG NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.

KIERUNKI PRZEPŁYWU LUDZI I MATERIAŁÓW - OZNACZENIA:

DOSTAWY

ODPADY MEDYCZNE

OSOBY ODWIEDZAJĄCE

PACJENCI AMBULATORYJNI

PACJENCI HOSPITALIZOWANI

PACJENCI PILNI

PACJENCI SOR
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9
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B'B'

C'C'

23,87 m²

OL SEKRETARIAT

2.209

18,75 m²

OL GAB. ORDYNATORA

2.210

15,78 m²

OL POK. 1-Ł 2 DS

2.216

22,07 m²

OL POK. 1-Ł 3 DS NPS.

2.218

15,83 m²

OL POK. 1-Ł 30 DS

2.257

16,56 m²

OL POK. 1-Ł 6 DM

2.224

16,27 m²

OL POK. 1-Ł 7 DM

2.225

13,94 m²

OL POK. 1-Ł 8 DM IZOL.

2.226

16,56 m²

OL POK. 1-Ł 10 DM

2.228

16,56 m²

OL POK. 1-Ł 11 DM

2.229

16,56 m²

OL POK. 1-Ł 12 DM

2.230

16,08 m²

OL POK. 1-Ł 13 DM

2.231

21,47 m²

OL POK. 1-Ł 14 DS NPS.

2.233

16,72 m²

OL POK. 1-Ł 15 DS

2.234

15,67 m²

OL POK. 1-Ł 16 DS

2.235

5,51 m²

OL MAG. CZYSTY

2.253

16,46 m²

OL
POK. 1-Ł 17 DS WZMOŻONY
NADZÓR

2.238

16,46 m²

OL
POK. 1-Ł 18 DS WZMOŻONY
NADZÓR

2.239

16,08 m²

OL POK. 1-Ł 20 DS

2.241

17,39 m²

OL POK. 1-Ł 21 DS

2.242

16,68 m²

OL POK. 1-Ł 22 DS

2.243

16,39 m²

OL POK. 1-Ł 25 DS

2.246

16,68 m²

OL POK. 1-Ł 26 DS

2.247

17,39 m²

OL POK. 1-Ł 27 DS

2.248

16,08 m²

OL POK. 1-Ł 28 DS

2.249

15,90 m²

OL POK. 1-Ł 1 DS

2.215

16,26 m²

OL POK. 1-Ł 29 DS

2.256

4,03 m²

OL ŁAZIENKA GAB.

2.263

4,31 m²

OL POM. PORZĄDKOWE

2.210A

10,02 m²

TECH POM. TELETECH.

2.605 12,44 m²

TECH POM. ELEKTR.

2.606

8,94 m²

TECH POM. ELEKTR.

2.603 7,80 m²

TECH POM. TELETECH.

2.604 6,31 m²

OL BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY

2.214

14,92 m²

OL GAB. LEKARSKI 1

2.211

18,75 m²

OL PIEL. ODDZIAŁ.

2.212

21,96 m²

OL DYŻURKA PIEL.

2.213

24,38 m²

OL GAB. LEKARSKI 3

2.25922,66 m²

OL GAB. LEKARSKI 2

2.260

19,50 m²

OL GAB. DIAG. - ZABIEG.

2.252

10,52 m²

OL POK. PRZYG. PIEL.

2.255

14,77 m²

OL PUNKT PIEL. 2

2.254

11,44 m²

OL ŁAZ. Z WÓZKO-WANNĄ

2.217

7,32 m²

EDG REJESTRACJA BADAŃ

2.417

16,56 m²

OL POK. 1-Ł 5 DM

2.221

5,20 m²

OL KUCHENKA RODZICÓW

2.203

5,34 m²

OL MAGAZYN

2.205

4,81 m²

OL ŁAZIENKA PIEL.

2.212A
4,95 m²

OL ŁAZIENKA DL

2.213A

15,44 m²

OL POK. 1-Ł 19 DS

2.240

13,61 m²

OL
KUCHENKA MLECZNA/
KUCHNIA ODDZIAŁOWA

2.237

23,85 m²

EDG POM. SOCJALNE

2.410

23,11 m²

EDG PRÓBY WYSIŁKOWE

2.415

15,00 m²

EDG EEG, EKG

2.403

16,57 m²
EDG POCZEKALNIA

2.402

10,77 m²

EDG POK. MATEK KARMIĄCYCH

2.414

21,56 m²

EDG EKG

2.406

16,74 m²

EDG VIDEO EEG

2.413

20,97 m²

EDG SPIROMETRIA/ INHALATORNIA

2.412

21,56 m²

EDG ECHOKARDIOGRAFIA

2.407

10,68 m²

OL PUNKT PIEL. 3

2.22212,15 m²

OL POK. PRZYG. PIEL.

2.223

13,16 m²

OL PUNKT PIEL. 1

2.268

21,76 m²

OL POK. PRZYG. PIEL.

2.266

18,70 m²

OL GAB. DIAG. - ZABIEG.

2.264

14,53 m²

OL SALA ZAJĘĆ

2.207

15,51 m²

OL SALA PLASTYCZNA

2.208

2,36 m²

EDG PRZEDS. WC PERS.

2.405

5,65 m²

EDG WC DZIECI NPS.

2.404

16,08 m²

OL POK. 1-Ł 4 DM

2.220

4,51 m²

OL ŚLUZA UMYWAL. - FARTUCH.

2.219

60,38 m²

OL
KOMUNIKACJA - DZIECI
MŁODSZE

2.232
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5,53 m²

OL WC DZIECI NPS.

2.206

2,91 m²

OL WC DZIECI

2.207A

10,20 m²

OL
ANEKS KUCHENNY/ POM.
SOCJALNE

2.261
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5,25 m²

OL ŁAZIENKA PIEL. 2

2.254A

3,95 m²

OL ŁAZIENKA 8 IZOL.

2.226A

4,52 m²

OL ŁAZIENKA 7

2.225A

4,55 m²

OL ŁAZIENKA 6

2.224A 4,54 m²

OL ŁAZIENKA 10

2.228A

4,36 m²

OL ŁAZIENKA 9

2.227A

4,55 m²

OL ŁAZIENKA 5

2.221A 4,52 m²

OL ŁAZIENKA 12

2.230A

4,48 m²

OL ŁAZIENKA 11

2.229A

3,56 m²

OL ŁAZIENKA 13

2.231A

3,52 m²

OL ŁAZIENKA 4

2.220A

5,88 m²

OL ŁAZIENKA 3 NPS.

2.218A 5,88 m²

OL ŁAZIENKA 14 NPS.

2.233A

4,91 m²

OL ŁAZIENKA 15

2.234A

3,85 m²

OL ŁAZIENKA 16

2.235A

3,80 m²

OL ŁAZIENKA 17

2.238A

3,81 m²

OL ŁAZIENKA 18

2.239A

3,98 m²

OL ŁAZIENKA 20

2.241A3,98 m²

OL ŁAZIENKA 28

2.249A

4,25 m²

OL ŁAZIENKA 27

2.248A 4,27 m²

OL ŁAZIENKA 21

2.242A

4,29 m²

OL ŁAZIENKA 22

2.243A

4,08 m²

OL ŁAZIENKA 23

2.244A

4,27 m²

OL ŁAZIENKA 26

2.247A

4,30 m²

OL ŁAZIENKA 25

2.246A

16,68 m²

OL POK. 1-Ł 23 DS

2.244

16,60 m²

OL POK. 1-Ł 24 DS

2.245

16,56 m²

OL POK. 1-Ł 9 DM

2.227

2,25 m²

OL ŚLUZA 8 IZOL.

2.226B

10,35 m²

CDK PRZEDS. WC D.

2.501

32,86 m²

OL KOMUNIKACJA

2.202 56,89 m²

OL KOMUNIKACJA

2.265
124,27 m²

OL KOMUNIKACJA

2.258

54,37 m²

OL KOMUNIKACJA

2.250

43,83 m²

EDG
KOMUNIKACJA -
ELEKTRODIAGNOSTYKA

2.401

59,47 m²

EDG
KOMUNIKACJA -
ELEKTRODIAGNOSTYKA

2.416

10,29 m²

EN GAB. KIEROWNIKA

2.304

5,14 m²

EN WC NPS.

2.302

64,55 m²

EN
SALA WYBUDZEŃ - 4
STANOWISKA

2.319

22,71 m²

EN
ENDOSKOPIA - DOLNY
ODCINEK

2.317

15,85 m²

BO PRZYG. PERSONELU

2.018

23,19 m²

EN
ENDOSKOPIA - GÓRNY
ODCINEK

2.315

27,55 m²

EN
ENDOSKOPIA - DROGI
ODDECHOWE

2.312

13,80 m²

EN MYCIE I DEZYNFEKCJA

2.316

12,23 m²

BO PRZYG. PACJENTA

2.019

37,10 m²

BO
SALA OPERACYJNA 2
CHIRURGICZNA BRUDNA

2.008

5,43 m²

EN ŁAZIENKA

2.317A

38,69 m²

EN ENDOSKOPIA RTG

2.313
30,35 m²

EN POCZEKALNIA/ KOMUNIKACJA

2.301

7,
58
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1

37,04 m²

BO
SALA OPERACYJNA 1
LARYNGOLOGICZNA

2.007

96,90 m²
BO KORYTARZ CZYSTY

2.021

87,56 m²

IT SALA  IT - DM - 6Ł

2.133

19,71 m²

IT PIEL. ODDZIAŁ.

2.142

16,18 m²

IT GAB. ORDYNATORA

2.120

14,64 m²

IT ŚLUZA RODZICÓW

2.103

22,40 m²

BO PRZYG. PACJENTA

2.022

42,42 m²

BO
SALA OPERACYJNA 5
EMERGENCY

2.012

17,85 m²

BO SZATNIA BRUDNA

2.037

13,58 m²

BO SZATNIA BRUDNA

2.043

10,07 m²

BO WĘZEŁ SANITARNY

2.045

13,73 m²

BO WĘZEŁ SANITARNY

2.0356,13 m²

BO SZATNIA CZYSTA

2.034

9,30 m²

BO SZATNIA POWROTNA

2.046

4,95 m²

BO SZATNIA CZYSTA

2.047

37,05 m²

BO
SALA OPERACYJNA 3
CHIRURGICZNA CZYSTA

2.009 47,04 m²

BO
SALA OPERACYJNA 4
ORTOPEDYCZNA

2.010

10,52 m²

BO PRZYG. PACJENTA

2.01413,63 m²

BO PRZYG. PERSONELU

2.01512,21 m²

BO PRZYG. PACJENTA

2.017 11,66 m²

BO PRZYG. PACJENTA

2.016

4,24 m²

BO ODPADY MEDYCZNE

2.006 4,51 m²

BO BIELIZNA BRUDNA

2.005

6,31 m²

BO ZMYWALNIA

2.004
5,36 m²

BO POM. PORZĄDKOWE

2.002
2,88 m²

BO MAG. BRUDNY

2.003

8,41 m²

BO PRZYG. PERSONELU

2.013

125,90 m²

BO KORYTARZ BRUDNY

2.001

Winda brudna

42,23 m²

BO ŚLUZA PACJENTA

2.051

9,59 m²

BO PIEL. ODDZIAŁ.

2.041

Winda czysta

10,52 m²

BO ŚLUZA MATERIAŁOWA

2.028

4,05 m²

BO EWAKUACJA - ŚLUZA

2.020

6,45 m²

BO
ODPADY MEDYCZNE/MAG.
BRUDNY

2.029

12,41 m²

BO MAG. SPRZĘTU I APARATURY

2.027 17,13 m²

BO INSTRUMENTARIUM

2.026

4,15 m²

BO PRZEDS. WC

2.023

11,42 m²

BO GAB. KIEROWNIKA BLOKU

2.040

9,48 m²

BO MAG. SPRZĘTU JAŁOWEGO

2.054

21,15 m²

BO WOZKI TRANSPORTOWE

2.053

6,78 m²

IT PRO MORTE

2.101

5,27 m²

BO MAGAZYN

2.055

163,45 m²

BO
SALA WYBUDZEŃ - 10
STANOWISK

2.057

4,78 m²

IT ŁAZIENKA

2.115

6,89 m²

BO ŚLUZA

2.038

5,72 m²

IT ŚLUZA

2.114

9,60 m²

IT
POM. SOCJALNE RODZICÓW/
POK.ROZMÓW

2.104

4,52 m²

IT ŚLUZA 3

2.106C

17,75 m²

IT MAGAZYN SPRZĘTU

2.108

8,08 m²

IT POM. SOCJALNE

2.113

3,16 m²

IT ŁAZIENKA

2.132

23,20 m²

IT IZOLATKA

2.131

25,55 m²

BO
POK. LEK. DYŻURNEGO /
OPISÓW

2.030

17,73 m²

BO GAB. ANASTEZJOLOGA

2.050

19,78 m²

BO
ADMINISTRACJA -
PIELĘGNIARKI

2.049

10,79 m²

BO POM. SOCJALNE

2.031 4,93 m²

BO POM. PORZĄDKOWE

2.032

6,61 m²

BO BRUDOWNIK

2.048

4,23 m²

BO ŁAZIENKA

2.039

9,71 m²

BO WÓZKI TRANSPORTOWE

2.052

4,08 m²

EDG ŁAZIENKA

2.413A

3,56 m²

EDG ŁAZIENKA

2.415A

9,95 m²

IT ŚLUZA PACJENTA

2.102

4,62 m²

IT WC NPS.

2.105

5,33 m²

IT ŁAZIENKA

2.119

13,80 m²

IT SEKRETARIAT

2.121

11,38 m²

IT MAGAZYN

2.118

76,48 m²

IT SALA  IT - DS - 4Ł

2.135

10,19 m²

IT BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY

2.138

5,51 m²

IT ŚLUZA

2.130

22,57 m²

IT
GAB. LEKARSKI / LEK.
DYŻURNY

2.126

7,66 m²

IT POM. PORZĄDKOWE

2.116

4,74 m²

IT ŁAZIENKA

2.111

27,39 m²

KO KLATKA SCHODOWA 1

2.KS 1

2,48 m²

BO WC

2.024

77,65 m²

KO KOMUNIKACJA

2.042

4,85 m²

BO WC NPS.

2.042

1,30 m²

BO WC

2.036

1,21 m²

BO WC

2.044

58,26 m²
BO KOMUNIKACJA

2.033

30,77 m²

KO KLATKA SCHODOWA 2

2.KS 2

86,90 m²

IT KOMUNIKACJA

2.129

88,82 m²

IT KOMUNIKACJA

2.117

2,25 m²

IT WC PERS. D.

2.110

2,79 m²

IT PRZEDS. WC PERS. D.

2.109

8,05 m²

IT ŚLUZA 1

2.106A

132,96 m²

KO KOMUNIKACJA

2.103

27,72 m²

KO KLATKA SCHODOWA 3

2.KS 3

27,55 m²

KO KLATKA SCHODOWA 4

2.KS 4

1,50 m²

EDG WC PERS.

2.405A

10,79 m²

CDK WC D.

2.502

26,12 m²

KO KLATKA SCHODOWA 5

2.KS 5

25,85 m²

KO KLATKA SCHODOWA 6

2.KS 6

25,82 m²

KO KLATKA SCHODOWA 7

2.KS 7

2

2
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8

8
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JJ
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21,56 m²

EDG GAB. LEKARSKI

2.411

13,42 m²

EN PRZYG. PACJENTA

2.309

2,09 m²

EN WC PERS.

2.305A 2,66 m²

EN PRZEDS. WC PERS.

2.305

4,10 m²

EN ŁAZIENKA

2.307A

12,19 m²

EN POM. SOCJALNE

2.307

5,27 m²

EN POM. PORZĄDKOWE

2.303

5,34 m²

EN BRUDOWNIK

2.306 8,
10

 m
²
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69,31 m²

EN KOMUNIKACJA

2.318

77,24 m²

IT SALA  IT - DS - 4Ł

2.139

23,28 m²

BO KOMUNIKACJA

2.056

16

16

4,83 m²

OL AUDIOMERTIA

2.236

3,19 m²

OL ŁAZIENKA 24

2.245A

57

BLOK OPERACYJNY

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII

ZAKŁAD ENDOSKOPII

ZA
KŁ

AD
 E
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AG
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ST
YK

I

ODDZIAŁ LARYNGOLOGICZNY

KABINA CISZY

13 24

4,10 m²

OL ŁAZIENKA GAB. 1

2.211A
12,07 m²

TECH POM. TELETECH.

2.067

8,62 m²

TECH POM. ELEKTR.

2.071

5,58 m²

OL ŁAZIENKA GAB. 2-3

2.272

6,10 m²

OL ŁAZ. RODZICÓW

2.273

34,50 m²

OL POK. NARAD

2.262

15,34 m²

CDK
ZAPLECZE SALI
KONFERENCYJNEJ

2.504

236,10 m²

CDK
SALA KONFERENCYJNA 180
OS.

2.505

7,94 m²

CDK MAGAZYN KRZESEŁ

2.503

4,05 m²

OL ŁAZIENKA PIEL. 1

2.268A

5,17 m²

CDK WC NPS.

2.508

9,90 m²

CDK PRZEDS. WC M.

2.506 11,74 m²

CDK WC M.

2.507

2,16 m²

OL WC PERS. D

2.269

3,15 m²

OL PRZEDS. WC PERS. D.

2.269A

2,72 m²

OL PRZEDS. WC PERS. M.

2.270A

4,62 m²

OL WC PERS. M.

2.270

65,48 m²

KO KOMUNIKACJA

2.274

CENTRUM DYDAKTYCZNO -
KONFERENCYJNE

EKRAN

E
K

R
A

N

21,57 m²

EDG HOLTER i ABPM pokój biurowy

2.409

21,56 m²

EDG HOLTER i ABPM gabinet

2.408

PRZEWIJAK 
SKŁADANY

gazy medyczne
2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air, AGSS

K.A. - 2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air, N2O, AGSS

K.CH. - 2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air, 1x CO2

K.A. - 8 x 230V, 8 x EKV, 2 x RJ45

K.CH - 10 x 230V, 10 x EKV, 4 x RJ45
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gazy medyczne
2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air, AGSS

gazy medyczne
2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air, AGSS

gazy medyczne
2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air, AGSS

gazy medyczne
2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air, AGSS

ściana - 4 x 230V, 4 x EKV, 2 x RJ45
1 x O2, 1 x VAC, 1 x Air, 1x CO2

ściana - 4 x 230V, 4 x EKV, 2 x RJ45
1 x O2, 1 x VAC, 1 x Air, 1x N2O, AGSS

K.A. - 2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air, N2O, AGSS

K.CH. - 2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air, 1x CO2

K.A. - 8 x 230V, 8 x EKV, 2 x RJ45

K.CH - 10 x 230V, 10 x EKV, 4 x RJ45

ściana - 4 x 230V, 4 x EKV, 2 x RJ45
1 x O2, 1 x VAC, 1 x Air, 1x CO2

ściana - 4 x 230V, 4 x EKV, 2 x RJ45
1 x O2, 1 x VAC, 1 x Air, 1x N2O, AGSS

K.A. - 2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air, N2O, AGSS

K.CH. - 2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air, 1x CO2

K.A. - 8 x 230V, 8 x EKV, 2 x RJ45

K.CH - 10 x 230V, 10 x EKV, 4 x RJ45

ściana - 4 x 230V, 4 x EKV, 2 x RJ45
1 x O2, 1 x VAC, 1 x Air, 1x CO2

ściana - 4 x 230V, 4 x EKV, 2 x RJ45
1 x O2, 1 x VAC, 1 x Air, GSS

K.A. - 2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air, N2O, AGSS

K.CH. - 2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air, 1x CO2

K.A. - 8 x 230V, 8 x EKV, 2 x RJ45

K.CH - 10 x 230V, 10 x EKV, 4 x RJ45
ściana - 4 x 230V, 4 x EKV, 2 x RJ45

1 x O2, 1 x VAC, 1 x Air, 1x CO2

ściana - 4 x 230V, 4 x EKV, 2 x RJ45
1 x O2, 1 x VAC, 1 x Air, GSS

K.A. - 2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air, N2O, AGSS

K.CH. - 2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air, 1x CO2

K.A. - 8 x 230V, 8 x EKV, 2 x RJ45

K.CH - 10 x 230V, 10 x EKV, 4 x RJ45

ściana - 4 x 230V, 4 x EKV, 2 x RJ45
1 x O2, 1 x VAC, 1 x Air, 1x CO2

ściana - 4 x 230V, 4 x EKV, 2 x RJ45
1 x O2, 1 x VAC, 1 x Air, 1x N2O, AGSS

kolumna na dwa stanowiska:
2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air;

10 x 230V, 10 x EKV, 4 x RJ45

kolumna na dwa stanowiska:
2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air;

10 x 230V, 10 x EKV, 4 x RJ45

kolumna na dwa stanowiska:
2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air;

10 x 230V, 10 x EKV, 4 x RJ45

kolumna na dwa stanowiska:
2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air;

10 x 230V, 10 x EKV, 4 x RJ45

kolumna na dwa stanowiska:
2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air;

10 x 230V, 10 x EKV, 4 x RJ45

Most zasilający:
strona lewa infuzyjna: 

1 x O2, 1 x VAC, 1 x Air;
6 x 230V, 6 x EKV, 6 x RJ45
strona prawa aparaturowa:
2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air;

8 x 230V, 8 x EKV, 2 x RJ45

Ściana - 2 x O2, 2 VAC, 2 x Air

Most zasilający:
strona lewa infuzyjna: 

1 x O2, 1 x VAC, 1 x Air;
6 x 230V, 6 x EKV, 6 x RJ45
strona prawa aparaturowa:
2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air;

8 x 230V, 8 x EKV, 2 x RJ45

Most zasilający:
strona lewa infuzyjna: 

1 x O2, 1 x VAC, 1 x Air;
6 x 230V, 6 x EKV, 6 x RJ45
strona prawa aparaturowa:
2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air;

8 x 230V, 8 x EKV, 2 x RJ45

Most zasilający:
strona lewa infuzyjna: 

1 x O2, 1 x VAC, 1 x Air;
6 x 230V, 6 x EKV, 6 x RJ45
strona prawa aparaturowa:
2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air;

8 x 230V, 8 x EKV, 2 x RJ45

Most zasilający:
strona lewa infuzyjna: 

1 x O2, 1 x VAC, 1 x Air;
6 x 230V, 6 x EKV, 6 x RJ45
strona prawa aparaturowa:
2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air;

8 x 230V, 8 x EKV, 2 x RJ45

Most zasilający:
strona lewa infuzyjna: 

1 x O2, 1 x VAC, 1 x Air;
6 x 230V, 6 x EKV, 6 x RJ45
strona prawa aparaturowa:
2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air;

8 x 230V, 8 x EKV, 2 x RJ45

Most zasilający:
strona lewa infuzyjna: 

1 x O2, 1 x VAC, 1 x Air;
6 x 230V, 6 x EKV, 6 x RJ45
strona prawa aparaturowa:
2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air;

8 x 230V, 8 x EKV, 2 x RJ45

Most zasilający:
strona lewa infuzyjna: 

1 x O2, 1 x VAC, 1 x Air;
6 x 230V, 6 x EKV, 6 x RJ45
strona prawa aparaturowa:
2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air;

8 x 230V, 8 x EKV, 2 x RJ45

Most zasilający:
strona lewa infuzyjna: 

1 x O2, 1 x VAC, 1 x Air;
6 x 230V, 6 x EKV, 6 x RJ45
strona prawa aparaturowa:
2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air;

8 x 230V, 8 x EKV, 2 x RJ45

Most zasilający:
strona lewa infuzyjna: 

1 x O2, 1 x VAC, 1 x Air;
6 x 230V, 6 x EKV, 6 x RJ45
strona prawa aparaturowa:
2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air;

8 x 230V, 8 x EKV, 2 x RJ45

Most zasilający:
strona lewa infuzyjna: 

1 x O2, 1 x VAC, 1 x Air;
6 x 230V, 6 x EKV, 6 x RJ45
strona prawa aparaturowa:
2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air;

8 x 230V, 8 x EKV, 2 x RJ45

Most zasilający:
strona lewa infuzyjna: 

1 x O2, 1 x VAC, 1 x Air;
6 x 230V, 6 x EKV, 6 x RJ45
strona prawa aparaturowa:
2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air;

8 x 230V, 8 x EKV, 2 x RJ45

Most zasilający:
strona lewa infuzyjna: 

1 x O2, 1 x VAC, 1 x Air;
6 x 230V, 6 x EKV, 6 x RJ45
strona prawa aparaturowa:
2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air;

8 x 230V, 8 x EKV, 2 x RJ45

Most zasilający:
strona lewa infuzyjna: 

1 x O2, 1 x VAC, 1 x Air;
6 x 230V, 6 x EKV, 6 x RJ45
strona prawa aparaturowa:
2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air;

8 x 230V, 8 x EKV, 2 x RJ45

Most zasilający:
strona lewa infuzyjna: 

1 x O2, 1 x VAC, 1 x Air;
6 x 230V, 6 x EKV, 6 x RJ45
strona prawa aparaturowa:
2 x O2, 2 x VAC, 2 x Air;

8 x 230V, 8 x EKV, 2 x RJ45
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