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m²
+2/063 Pokój 2-łóżkowy

---17.37

m²
+2/061 Pokój 2-łóżkowy

---17.17

m²
+2/046 Pok.przedporodowy

---50.01

m²
+2/045 Pok.lekarzy

---18.33

m²
+2/043 Dyżurka lekarska

---19.47

m²
+2/041 Sala porodowa

---30.61

m²
+2/039 Sala porodowa

---33.24

m²
+2/037 Sala porodowa

---30.14

m²
+2/035 Sala porodowa

---28.87

m²
+2/033 Sala porodowa

---30.13

m²
+2/031 Sala porodowa

---33.76

m²
+2/029 Pok.1ł.po porodach powikł.

---19.28

m²
+2/028 Sala wybudzeniowa

---60.53

m²
+2/027 W.sanit.

---11.64

m²
+2/008 Brud./mag.biel.brud.

---5.10 m²
+2/007 Mag.sprzętu

---4.55

m²
+2/005 Śluza per.bcz.

---9.95

m²
+2/002 Śluza pacjenta

---18.57

m²
+2/006/A Mag.biel.cz.

---4.66

m²
+2/K3 Kl.schodowa

---24.80

m²
+2/006 Śluza

---9.36

m²
+2/013 Śluza str.brud.

---3.11

m²
+2/009 Pom.porz.

---2.66

m²
+2/048/A Korytarz

---10.41

m²
+2/010 Mag.biel.cz.

---4.48

m²
+2/011 Pom.porz.

---4.16

m²
+2/030 W.sanit.

---3.43

m²
+2/032 W.sanit.

---3.64

m²
+2/012 Mag.sprzętu

---5.21

m²
+2/014 W.sanit.

---9.31

m²
+2/015 Śluza str.czysta

---6.25

m²
+2/016 Pom.pomocnicze

---68.78

m²
+2/017 Pom.przyg.pacj.

---11.45

m²
+2/020 Pro morte

---7.90

m²
+2/021 Mag.odp.medycznych

---6.48

m²
+2/018 Wyj.mat.brud.

---6.74

m²
+2/034 W.sanit.

---3.69

m²
+2/036 W.sanit.

---8.56

m²
+2/019 Pom.przyg.lekarzy

---7.58

m²
+2/022 Sala cesarskich cięć

---33.33

m²
+2/023 Pom.resuscytacji noworodka

---25.58

m²
+2/038 W.sanit.

---3.41

m²
+2/024 Sala cesarskich cięć

---38.93

m²
+2/025 Pom.przyg.lekarzy

---7.62

m²
+2/040 W.sanit.

---4.37

m²
+2/026 Wyj.mat.brud.

---6.37

m²
+2/048 Komunikacja

---171.10

m²
+2/042 W.sanit.

---3.45

m²
+2/044 W.sanit.

---3.78

m²
+2/059 Śluza

---7.30

m²
+2/047 W.sanit.

---3.90

m²
+2/062 W.sanit.

---3.90

m²
+2/064 W.sanit.

---4.01

m²
+2/065 Pok. 2-łóżkowy

---16.93

m²
+2/067 Pok.2-łóżkowy

---17.26 m²
+2/071 Pok.2-łóżkowy

---17.13 m²
+2/073 Izolatka

---14.03

m²
+2/075 Śluza

---4.41

m²
+2/076 Pok.2-łóżkowy

---17.26
m²

+2/086 Pok.2-łóżkowy
---17.26 m²

+2/089 Pok.2-łóżkowy
---17.26

m²
+2/091 Pok.2-łóżkowy

---17.26

m²
+2/093 Pok.2-łóżkowy

---17.02

m²
+2/066 W.sanit.

---3.83 m²
+2/068 W.sanit.

---3.72 m²
+2/072 W.sanit.

---3.72 m²
+2/074 W.sanit.

---4.16 m²
+2/077 W.sanit.

---3.72 m²
+2/087 W.sanit.

---3.89 m²
+2/090 W.sanit.

---3.89 m²
+2/092 W.sanit.

---3.89 m²
+2/094 W.sanit.

---3.89 m²
+2/096 W.sanit.

---4.24

m²
+2/K2 Kl.schodowa

---24.47

m²
+2/113 Pok.2-łóżkowy

---18.41

m²
+2/115 Pok.2-łóżkowy

---17.35

m²
+2/117 Pok.2-łóżkowy

---17.15

m²
+2/119 Pok.2-łóżkowy

---17.28

m²
+2/121 Pok.2-łóżkowy

---17.04

m²
+2/123 Pok.2-łóżkowy

---17.10

m²
+2/125 Pok.2-łóżkowy

---17.45

m²
+2/127 Sala wzm.nadzoru pooper.2ł.

---44.19

m²
+2/129 Śluza

---6.63 m²
+2/130 Izolatka

---14.50

m²
+2/133 Dyżurka lekarska

---21.03

m²
+2/134 Dyżurka lekarska

---22.23

m²
+2/136 Gabinet ordynatora

---19.76m²
+2/135 Sekretariat

---12.44

m²
+2/137 Sekr.med./piel.oddz.

---27.31

m²
+2/138 Sala konferencyjna

---23.16

m²
+2/142 Pom.el-tel.

---4.06

m²
+2/K1 Kl.schodowa

---24.02

m²
+2/139 WC pers.

---7.26

m²
+2/101 Komunikacja

---152.64

m²
+2/131 W.sanit.

---5.01

m²
+2/128 W.sanit.

---3.54

m²
+2/126 W.sanit.

---3.49

m²
+2/124 W.sanit.

---3.65

m²
+2/120 W.sanit.

---3.90

m²
+2/118 W.sanit.

---3.72

m²
+2/116 W.sanit.

---4.41

m²
+2/114 W.sanit.

---4.56

m²
+2/122 W.sanit.

---3.90

m²
+2/102 Kuchenka oddziałowa

---14.99

m²
+2/103 Aneks socjal.

---13.43

m²
+2/104 posterunek pielęgniarski

---11.14

m²
+2/105 Pok.przygot.zab.piel.

---22.29

m²
+2/100 Pom.tech.

---11.76

m²
+2/107 Sala zabiegowa

---55.23

m²
+2/106 Wyj.mat.brud.

---11.50

m²
+2/108 Pom.przyg/lekarzy

---6.95

m²
+2/109 Mag.sprzętu

---24.05

m²
+2/099 Pom.porz.

---8.72

m²
+2/098 WC odwiedzających

---7.20

m²
+2/110 Brudownik/mag.biel.br.

---9.45

m²
+2/111 Mag.biel.cz.

---19.18

m²
+2/097 WC odwiedzających

---4.72

m²
+2/085 Kuchenka oddziałowa

---9.76

m²
+2/084 Brudownik/mag/biel.br.

---11.86 m²
+2/112 Łazienka pacj.

---12.86

m²
+2/080 Aneks socj.

---8.23

m²
+2/083 Mag.sprzętu

---9.44
m²

+2/082 Mag.biel.cz.
---4.87

m²
+2/078 Post.pielęgn.

---12.66 m²
+2/079 Pok.przyg.zab.pielęgn.

---13.81

m²
+2/060 Komunikacja

---187.23

180
200+50EIS60

-

m²
+2/095 Pok.2-łóżkowy

---17.29

m²
+2/001 Komunikacja

---142.81

m²
+2/050 Pok.przyg.zabieg.piel.

---7.53

m²
+2/049 Posterunek położnych

---23.16

m²
+2/D3 Winda

---7.56

200
120

-
-

200
120

-
-

m²
+2/056 Pok.USG i KTG

---10.84

m²
+2/053 WC

---4.26

m²
+2/052 Szatnia osób tow.

---5.40

200
120

-
-

m²
+2/054 Pok.badań i przyjęć

---26.53

m²
+2/055 Łazienka

---8.56

m²
+2/070 Sala zabiegowa

---17.73

m²
+2/057 Pok.socj.pers.

---16.85

m²
+2/081 W.sanit.

---9.80

m²
+2/069 Łazienka pacj.

---7.45

80
200

-
-

m²
+2/051 Śluza

---6.73

80
200

m²
+2/132 Komunikacja/pom.pomoc.

---36.02

80
200

80
200-

-
80
200 -

-
m²

+2/140 WC pers.
---8.49

80
200 -

-

m²
+2/004 W.sanit.

---6.69

m²
+2/003 Śluza pers.br.

---5.76

80
200

-
-

90 20
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-
-
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-
-
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-

m²
+2/058 W.sanit.

---7.20

90
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-

90 20
0

-
-

m²
+2/060/A Pom.pomocnicze

---5.31
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-
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+2/D1 Winda

---7.39
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+2/D2 Winda
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T=24,0 °C

Qco=696 W

T=20,0 °C

Qco=512 W

T=20,0 °C

Qco=509 W

T=20,0 °C

Qco=0 W

T=24,0 °C

Qco=368 W

T=20,0 °C

Qco=374 W

T=24,0 °C

Qco=522 W

T=24,0 °C

Qco=387 W

T=16,0 °C

Qco=0 W

T=16,0 °C

Qco=0 W

T=16,0 °C

Qco=0 W

T=16,0 °C

Qco=0 W

T=16,0 °C

Qco=0 W

T=16,0 °C

Qco=0 W

T=24,0 °C

Qco=1735 W

T=12,0 °C

Qco=0 W

T=20,0 °C

Qco=222 W

T=12,0 °C

Qco=0 W

T=24,0 °C

Qco=7922 W

T=24,0 °C

Qco=3715 W

T=24,0 °C

Qco=7936 W

T=24,0 °C

Qco=1759 W

T=16,0 °C

Qco=0 W

T=24,0 °C

Qco=509 W

T=24,0 °C

Qco=775 W

T=24,0 °C

Qco=375 W

T=24,0 °C

Qco=911 W

T=24,0 °C

Qco=471 W

T=20,0 °C

Qco=437 W

T=20,0 °C

Qco=203 W

T=24,0 °C

Qco=546 W

T=24,0 °C

Qco=672 W

T=24,0 °C

Qco=686 W

T=24,0 °C

Qco=511 W

T=24,0 °C

Qco=377 W

T=24,0 °C

Qco=863 W

T=24,0 °C

Qco=1504 W

T=24,0 °C

Qco=1615 W

T=24,0 °C

Qco=371 W

T=24,0 °C

Qco=651 W

T=24,0 °C

Qco=763 W

T=24,0 °C

Qco=421 W

T=20,0 °C

Qco=0 W

T=24,0 °C

Qco=424 W

T=24,0 °C

Qco=733 W

T=24,0 °C

Qco=676 W

T=16,0 °C

Qco=0 W

T=20,0 °C

Qco=336 W

T=20,0 °C

Qco=335 W

T=20,0 °C

Qco=255 W

T=24,0 °C

Qco=762 W

T=24,0 °C

Qco=381 W

T=24,0 °C

Qco=371 W

T=24,0 °C

Qco=760 W

T=24,0 °C

Qco=760 W

T=24,0 °C

Qco=371 W

T=24,0 °C

Qco=760 W

T=24,0 °C

Qco=378 W

T=24,0 °C

Qco=863 W

T=24,0 °C

Qco=476 W

T=20,0 °C

Qco=0 W

T=20,0 °C

Qco=0 W

T=20,0 °C

Qco=59 W

T=16,0 °C

Qco=0 W

T=16,0 °C

Qco=0 W

T=20,0 °C

Qco=452 W

T=20,0 °C

Qco=305 W

T=20,0 °C

Qco=891 W

T=12,0 °C

Qco=0 W

T=24,0 °C

Qco=4938 W

T=24,0 °C

Qco=1450 W

T=16,0 °C

Qco=0 W

T=20,0 °C

Qco=570 W

T=16,0 °C

Qco=0 W

T=24,0 °C

Qco=832 W

T=20,0 °C

Qco=1117 W

T=24,0 °C

Qco=367 W

T=24,0 °C

Qco=374 W

T=24,0 °C

Qco=799 W

T=24,0 °C

Qco=367 W

T=24,0 °C

Qco=754 W

T=24,0 °C

Qco=767 W

T=24,0 °C

Qco=805 W

T=24,0 °C

Qco=365 W

T=20,0 °C

Qco=0 W

T=24,0 °C

Qco=420 W

T=24,0 °C

Qco=1195 W

T=20,0 °C

Qco=730 W

T=20,0 °C
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1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami pozostałych branż.
2. Przed przystąpieniem do prac wykonawca powinien sprawdzić rzeczywisty

stan z projektem i zgłosić do projektanta ewentualne niejasności i kolizje.
3. Nie domierzać wymiarów z rysunku.
4. Kolory instalacji potwierdzić z branżą arch.
5. Po stronie wykonawcy jest zinwentaryzowanie istniejących urządzeń

planowanych do ponownego użycia i sprawdzenie ich stanu
technicznego w kontekście ponownego użycia. W przypadku wątpliwości
dotyczących jakości i możliwości ponownego użycia urządzenia należy
każdorazowo skonsultować decyzję z inwestorem.

6. Po stronie wykonawcy jest serwis, ewentualna naprawa, czyszczenie
urządzeń i elementów planowanych do ponownego użycia. To
wykonawca odpowiada za stan techniczny urządzeń, nie zarządca
budynku.

7. Wszystkie rzędne i wymiary należy przed montażem sprawdzić na budowie.
Przed montażem grzejników w nowoprojektowane lokalizacje należy
sprawdzić możliwość bezkolizyjnego umiejscowienia.

8. Projektowane instalacje prowadzone są pod stropami i belkami bez
ingerencji w belki i z ominięciem słupów.  Zabrania się otworowania belek.
Zabrania się powiększania istniejących otworów.

9. Przewody izolować zgodnie z Załącznikiem nr 2 do "Warunków
technicznych".

10. Zapewnić kompensację przewodów stalowych.
11. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych.

Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego w izolacji p.poż.
12. Strony podłączenia grzejników potwierdzić na budowie.
13. Grzejniki płytowe montować min. 10 cm nad posadzką. Grzejniki

łazienkowe montować z uwzgl. przyszłej aranżacji.
14. Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420.
15. W najwyższych punktach instalacji montować odpowietrzniki. W

najniższych punktach instalacji montować odwodnienia lub spusty.

Uwagi:

Legenda :

Oznaczenia:
Obliczeniowa temp. w pomieszczeniu zimą
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło

DN32 Średnica nominalna przewodu [mm]

Przewody powrotne c.o.
Przewody zasilające c.o.

Pion c.o.

Przewody powrotne c.t.
Przewody zasilające c.t.

T=20,0 °C
Qco=2553 W

Ø20 Średnica nominalna przewodu [mm]

Pion c.t.

Przewody wody lodowej powrotne
Przewody wody lodowej zasilające

Grzejnik płytowy

Belka chłodnicza

Przewody freonowe

Pion w.l.
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CZERPNIA

Przewody kanalizacji sanitarnej

Przewody wody zimnej
Przewody wody ciepłej
Przewody wody cyrkulacyjnej

Pion wody

Pion kanalizacji sanitarnej

Przewody wody hydrantowejHH

Zawór czerpalny
Zawór prysznicowy
Zawór umywalkowy

Wpust podłogowy

Filtr gwintowany
Wodomierz

Zawór antyskażeniowy
Zasuwa odcinająca

Zawór kulowy gwintowany

Legenda :

1. Przed przystąpieniem do prac wykonawca powinien
sprawdzić rzeczywisty stan z projektem i zgłosić do
projektanta ewentualne niejasności i kolizje.

2. Instalację należy wykonywać w ścisłej koordynacji z
innymi branżami.

3. Nie domierzać wymiarów z rysunku.
4. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane w

tulejach ochronnych.
5. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego w

izolacji p.poż.
6. U podstawy pionów lub na odcinkach poziomych

kanalizacji sanitarnej należy przewidzieć rewizje.
7. Zakończenie pionów za pomocą rur wywiewnych lub

zaworów napowietrzających.
8. Podłączenie wody ciepłej z lewej strony.
9. Należy stosować zawory do wody pitnej z atestem

PZH.

Uwagi:

Przewody kanalizacji technologicznej
Przewody kanalizacji podposadzkowej
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Symbol pionu:
- K: kanalizacja sanitarna
- KD: kanalizacja deszczowa
- Ki: kanalizacja sanitarna części
pod istniejącym budynkiem
- Ko: pion obejściowy kanalizacji
- Kp: pion podposadzkowy
- v: pion wentylacyjny kanalizacji
- W: pion instalacji wodociągowej
- H: pion instalacji hydrantowej
01-... : numer porządkowy pionu

Oznaczenia :

Przewody kanalizacji deszczowej

Średnica zewnętrzna przewodu [mm]
x grubość ścianki [mm]

Średnica nominalna przewodu [mm]

ul. Annopol 22
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