Zał. Nr 1 a do SWZ
Uwagi do Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy pracowni modułowej rezonansu magnetycznego (RM) dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.

1. W punkcie 6.7:
- w pomieszczeniu 1.01 (poczekalnia) zrezygnowano z:
· kosz ze stali nierdzewnej poj. 30l - 1 szt.
· krzesła łączone - 8 szt.
- w pomieszczeniu 1.02 (WC pacjentów) zrezygnowano z:
· kosz ze stali nierdzewnej poj. 30l – 1 szt.
- w pomieszczeniu 1.05 (pomieszczenie przygotowania pacjenta) zrezygnowano z:
· wielofunkcyjny fotel zabiegowy – 1 szt.
· taboret obrotowy medyczny – 1 szt.
· fotel obrotowy tapicerowany – 1 szt.
· biurko medyczne komputerowe – 1 szt.
· stolik zabiegowy – 1 szt.
· komputer stacjonarny typu All in one – 1 szt.
· drukarka laserowa 
· kosz ze stali nierdzewnej poj. 30l - 1 szt.
- w pomieszczeniu 1.06 (pomieszczenie opisów) zrezygnowano z:
· fotel obrotowy tapicerowany – 2 szt.
· komputer stacjonarny typu All in one – 2 szt.
· kosz ze stali nierdzewnej poj. 30l - 2 szt.
- w pomieszczeniu 1.07 (sterownia) zrezygnowano z: 
· fotel obrotowy tapicerowany – 1 szt.
· kosz ze stali nierdzewnej poj. 30l - 1 szt.

2. W punkcie 6.8.1 wymagania dotyczące sprzętu, wyposażenie trwale montowanego i dostarczonego przez Generalnego Wykonawcę - zrezygnowano z punktów 215 tj. respirator kliniczno-transportowy, 216 tj. monitor, 217 tj. pompa infuzyjna.  

