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KLATKA

SCHODOWA NR 1

PŁYTKI CERAM.

01.
POKÓJ ŁÓŻKOWY

2-os.

WYKŁADZINA

KAUCZUKOWA

02.

ŁAZIENKA

PACJENT

PŁYTKI CERAM.

03.

H=250cm

20,67m2 4,15m2

33,59m2

MAGAZYN LEKÓW

PŁYTKI CERAM.

05.

3,18m2

LOŻA

PIELĘGNIARSKA

WYKŁADZINA

KAUCZUKOWA

07.

9,69m2

POM.PRZYG.

PIELĘGNIARSK.

PŁYTKI CERAM.

04.

5,49m2

ŁAZIENKA

PERSONEL

PŁYTKI CERAM.

06.

2,87m2

POM.

PIELEGNIAREK

08.

7,80m2

WYKŁADZINA

KAUCZUKOWA

GABINET

DIAGN.-ZABIEG.

WYKŁ.KAUCZUKOWA

ANTYSTATYCZNA

09.

21,36m2

GABINET

LEKARSKI

WYKŁADZINA

KAUCZUKOWA

10.

18,60m2

POKÓJ ŁÓŻKOWY

3 os.

WYKŁADZINA

KAUCZUKOWA

11.

25,24m2

ŁAZIENKA

PACJENT

13.

6,19m2

ŁAZIENKA

PACJENT LEŻĄCY

PŁYTKI CERAM.

12.

8,83m2

PŁYTKI CERAM.

POKÓJ ŁÓŻKOWY

2 os.

WYKŁADZINA

KAUCZUKOWA

14.

18,12m2

ŁAZIENKA

PACJENT

15.

3,59m2 PŁYTKI CERAM.

POM.PERS.MED.

-PIELĘGN.ODDZIAŁOWA

WYKŁADZINA

KAUCZUKOWA

17.

16,25m2

POM.PERS.MED.

-ORDYNATOR

WYKŁADZINA

KAUCZUKOWA

19.

16,17m2

POM.PERS.MED.

-LEKARZE (3 os.)

WYKŁADZINA

KAUCZUKOWA

20.

26,43m2

ŁAZIENKA

PERSONEL

PŁYTKI CERAM.

16.

3,74m2

ŁAZIENKA

PERSONEL

PŁYTKI CERAM.

18.

3,64m2

ŁAZIENKA

PERSONEL

PŁYTKI CERAM.

21.

3,80m2

KUCHENKA

ODDZIAŁOWA

PŁYTKI CERAM.

23.

8,38m2

KOMUNIKACJA

-KORYTARZ

WYKŁADZINA

KAUCZUKOWA

22.

190,96m2

POM.

PORZĄDKOWE

24.

3,16m2 PŁYTKI CERAM.

BRUDOWNIK

27.

8,85m2 PŁYTKI CERAM.

28.

37,81m2 PŁYTKI CERAM.

KLATKA

SCHODOWA NR 2

32.

5,74m2

SZYB

WINDY

POKÓJ ŁÓŻKOWY

4 os.

WYKŁADZINA

KAUCZUKOWA

33.

37,59m2

ŁAZIENKA

PACJENT

34.

3,84m2 PŁYTKI CERAM.

26.

9,72m2 PŁYTKI CERAM.

WĘZEŁ SANIT.

MĘSKI-PERS.MED.

25.

8,86m2 PŁYTKI CERAM.

SZATNIA MĘSKA

-PERSONEL MED.(10os.)

29.

9,12m2 PŁYTKI CERAM.

WĘZEŁ SANIT.

DAMSKI-PERS.MED.

30.

8,17m2 PŁYTKI CERAM.

SZATNIA DAMSKA

-PERSONEL MED.(10os.)

31.

25,63m2 PŁYTKI CERAM.

KOMUNIKACJA-

KORYTARZ

POKÓJ ŁÓŻKOWY

4 os.

WYKŁADZINA

KAUCZUKOWA

35.

37,24m2

ŁAZIENKA

PACJENT

36.

4,22m2 PŁYTKI CERAM.

POKÓJ ŁÓŻKOWY

4 os.

WYKŁADZINA

KAUCZUKOWA

37.

38,06m2

ŁAZIENKA

PACJENT

38.

3,91m2 PŁYTKI CERAM.

POKÓJ ŁÓŻKOWY

4 os.

WYKŁADZINA

KAUCZUKOWA

39.

35,29m2

ŁAZIENKA

PACJENT

40.

3,60m2 PŁYTKI CERAM.

POKÓJ ŁÓŻKOWY

4 os.

WYKŁADZINA

KAUCZUKOWA

41.

35,57m2

ŁAZIENKA

PACJENT

42.

3,85m2 PŁYTKI CERAM.

POKÓJ ŁÓŻKOWY

4 os.

WYKŁADZINA

KAUCZUKOWA

43.

37,44m2

ŁAZIENKA PACJENT

NIEPEŁNOSPRAWNY

44.

4,35m2 PŁYTKI CERAM.

ŁAZIENKA

PACJENT

45.

4,22m2 PŁYTKI CERAM.

POKÓJ ŁÓŻKOWY

4 os.

WYKŁADZINA

KAUCZUKOWA

48.

41,95m2

49.

3,65m2 PŁYTKI CERAM.

ŁAZIENKA

PACJENT

47.

3,27m2 PŁYTKI CERAM.

ŁAZIENKA

PACJENT

POKÓJ ŁÓŻKOWY

3 os.

WYKŁADZINA

KAUCZUKOWA

50.

21,39m2

46.

3,69m2

ŁAZIENKA

PACJENT

POKÓJ ŁÓŻKOWY

2 os.

WYKŁADZINA

KAUCZUKOWA

51.

18,78m2
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ANTYPOŚLIZG.

R
E

I
 
1
2
0

R
E

I
 
1
2
0

H=260cm

H=260cm

H=250cm

H=250cm

H=250cm

H=250cm

H=250cm

H=260cm

H=260cm

H=260cm

H=260cm

H=260cm
H=260cm

H=260cm

H=250cm

H=250cm

H=260cm

H=260cm

H=250cm H=260cm

H=250cm

H=250cm

H=250cm

H=250cm

H=250cm

1
1
0

7
0

h
p
=

1
9
0

1
1
0

7
0

h
p
=

1
9
0

H=250cm

9
0

2
0
0

A
'

A
'

BB

1
4
X

1
4
,
9
2
5
X

3
1

3 KONDYGNACJA

H=260cm
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Piony gazów medycznych

O2-Ø18

AIR-Ø18

VAC-Ø35

wpiąć do istniejących instalacji

gazów medycznych na poziomie

parteru
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H=250cm

DT1

DT1

E
I
 
6
0

D10

+ 4,03
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D10

D04

LEGENDA:

-PROJ.PODTYNKOWE PUNKTY POBORU GAZU

-PROJ.LISTWA NADŁÓŻKOWA Z GAZAMI MEDYCZNYMI - TLEN I

Z PRÓŻNIA

- PROJEKTOWANY HYDRANT WEWNĘTRZNY 25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM

- ISNIEJĄCE OKNA W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM PRZEZNACZONE

  DO ZAMUROWANIA

- ZAKRES POSZCZEGÓLNYCH STREF FUNKCJONALNYCH

  W OBRĘBIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

- PROJEKTOWANE OZNACZENIA P.POŻ

- PROJEKTOWANA KRATKA KANALIZACYJNA higieniczna, szczelna

  /PROJEKTOWANY ODPŁYW LINIOWY higieniczny, szczelny

Wyposażenie montowane na etapie budowy, niezbędne

dla funkcjonowania szpitala do zakupu i wbudowania na etapie budowy, objęte ninniejszą

dokumentacją- kolor CZARNY

Wyposażenie niewbudowane na etapie budowy, niezbędne

dla funkcjonowania szpitala, obięte odrębnym postępowaniem

zakupowym - kolor SZARY/NIEBIESKI.

OZNACZENIA WYPOSAŻENIA:

Numeracja wyposażenia zg. z tabelą wyposażenia zawartą w części opisowej

- PROJEKTOWANE ŚCIANY zg. z opisem warstw

- CZĘŚĆ BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO PRZEZNACZONA DO PRZEBUDOWY

- PROJEKTOWANE ŚCIANY ŻELBETOWE

- PROJEKTOWANE ŚCIANY O ODPOWIEDNIEJ ODPORNOŚCI POŻAROWEJ ZG. Z

OZNACZENIEM P.POŻ NA RYS. ARCHITEKTURY

-PROJEKTOWANA ŚCIANA SYSTEMOWA Z PRZESZKLENIEM, zg. Z DOBRANYM

SYSTEMEM, WYSOKOŚĆ PRZESZKLENIA ZG. Z OPISEM NA RYS.ARCHITEKTURY

-PROJEKTOWANE NADPROŻA / BELKI / PODCIĄGI  ZG. Z PROJ. KONSTRUKCJI

ZABEZPIECZYĆ P.POŻ.

TE

-PROJEKTOWANE SZAFY, TABLICE EL. ZG. Z PROJEKTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

-PROJEKTOWANE DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM

-PROJ. DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU

-PROJ. DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU I DOMOFONEM

-PROJ. WENTYLACJA MECHANICZNA

-PROJ. KANAŁ WENTYLACYJNY

KD

+dom.

KD

samozamykacz

-PROJ. GRZEJNIKI HIGIENICZNE, PŁYTOWE ORAZ ŁAZIENKOWE

PPPG

STUDIO

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.).

Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci

koncepcji ostatecznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

"STUDIO  QUATTRO"  arch. Hanna  Kramarczyk-Le śniak

pracownia:  40- 540  Katowice,  ul. Szpaków 51;

tel./fax (32) 257 06 65;  e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu
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OPRACOWAŁ

RZUT 3 KONDYGNACJI  - I PIĘTRO - WYPOSAŻENIE

WRAZ Z  TECHNOLOGIĄ MEDYCZNĄ

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

2. PROJEKT  ROZPATRYWAĆ ŚCIŚLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

3. WIDOKI ŚCIAN ZE SZCZGÓŁAMI ZABUDOWY I ZAKOŃCZEŃ INSTALACYJNYCH WYKONUJE FIRMA DOSTARCZAJĄCA WYPOSAŻENIE,

WYBRANA W DRODZE PRZETARGU.

4. KAŻDORAZOWO W LINII WYKOŃCZENIA PROGU WPROWADZAĆ LISTWĘ PROGOWĄ A W PRZYPADKU TOALET LISTWĘ PROGOWĄ

NAJAZDOWĄ

5. W KORYTARZACH WYKONAĆ SUFITY PODWIESZANE RASTROWE 60x60cm

A W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH SUFITY PODWIESZANE G-K NA RUSZCIE STALOWYM, WYSOKOŚĆ JAK NA RZUCIE, SUFITY G-K

WYPOSAŻYĆ W KLAPY REWIZYJNE.

6. WSZELKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY ZABEZPIECZYĆ DO ODPOWIEDNIEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ  (EI) A W

PRZYPADKU KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PRZEJŚCIA ZABEZPIECZYĆ DODATKOWO NA DYMOSZCZELNOŚĆ (IES) ZG. Z WYMOGAMI

P.POŻ ORAZ PROJ. BRANŻOWYMI.

7. OBUDOWĘ KLATEK SCHODOWYCH ORAZ SZYBÓW DŹWIGOWYCH ZABEZPIECZYĆ DO ODPOWIEDNIEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ZG.

Z WYMOGAMI P.POŻ ORAZ PROJ. BRANŻOWYMI ORAZ OZNACZENIAMI NA RZUTACH.

8.PROJ. IZOLACJE TERMICZNE NA PRZEGRODACH P.POŻ WYKONAĆ Z WEŁNY MINERALNEJ TRUDNOZAPALNEJ

9. PROJ. KRATKI WENTYLACYJNE W DRZWIACH zg. z proj. wentylacji i klimatyzacji.

10. PROJ. PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ OBUDOWAĆ PŁYTAMI GKF, WYPOSAŻYĆ W DRZWICZKI REWIZYJNE

12. PROJEKTOWANE PRZEGORDY POSIADAJĄ  WYMAGANE PARAMETRY AKUSTYCZNE ZG. Z NORMĄ PN-B-02151-3:2015-10

OPRACOWAŁ

Projekt wykonawczy pod nazwą: "Utworzenie Centrum leczenia

chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego

w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego"

Jednostka ew.:Miasto Limanowa; Obręb 5 , Dz. nr ew. 16/9
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