
kz/kj Ps Qs kz/kj Ps Qs

[kW] [-] [kW] [kVAr] [-] [kW] [kVAr]

1 Rozdzielnica głowna nn RGnn 713,67 0,60 430,95 323,21 0,60 430,95 323,21
2 Tablica potrzeb własnych TPW 15,08 0,46 6,91 5,19 0,46 6,91 5,19
3 Tablica obwodów zewnętrznych TOZ 7,91 0,90 7,12 5,34 0,90 7,12 5,34

RAZEM MOC: 736,67 444,99 333,74 444,99 333,74
1,00 444,99 333,74 1,00 444,99 333,74

RGnnTS

Obszar zasilany z RGnnTS

ZAŁĄCZNIK NR 3- BILANS MOCY

Lp. Nazwa odbioru
Oznaczenie 

odbioru
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Lato Zima

OBIEKT: BUDYNEK KUCHNI CENTRALNEJ
ARES INWESTYCJI: ul. Juraszów 7-19,  60-479 Poznań
BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
REWIZJA: 00
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