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           L=660

PE 75x6,8 mm

OZNACZENIA :
1. Kształtka przejściowa PE/st 75/63
2. Zwężka stalowa mufowqa 63/40 3.  Miejsce na wodomierz z zaworami odcinającymi grzybkowymi
4. Zawór zwrotny antyskażeniowy typ dn 50 (2")
5. Filtr siatkowy dn50 (2'')
6. Zawór kulowy DN40
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Nazwa i adres inwestycji | Project Name and Adress

Inwestor | Investor

Origin.

Sanitarna

Projektant

Stępińska 22/30/424

00-739 Warszawa

(22) 718 30 40

www.graphit.pl

ul. Juraszów 7-19

60-479 Poznań

SZPITAL WOJEWÓDZKI

w Poznaniu

Tytuł rysunku | Drawing title

Faza/Phase: Skala/Scale: Data/Date:

11.02.2022

21009     PW       GIT

Budowa instalacji zewnętrznej wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

dla nowo budowanych budynków kuchni centralnej i budynku techniczno -

gospodarczego, ul. Juraszów 7-19 w Poznaniu,

działki nr 2/21, 2/17, obręb Golęcin, arkusz 27
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