SEKCJA 1701

biuro@neon.net.pl

ul. M.Sktodowskiej-Curie 1A
42-217 Czestochowa
tel.: 509-137-001

Inwestor SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ZEROMSKIEGO
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
KRAKOWIE, OS. NA SKARPIE 66, 31 - 913 KRAKOW
Faza
PROJEKT WYKONAWCZY
Branza

Elektryczna

Nazwa projektu

Przebudowa | pietra pawilonu A1 dla potrzeb Oddziatu Okulistyki
Szpitala Specjalistycznego im. S. Zeromskiego SP ZOZ w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31 - 913 Krakow

identyfikator dziatki126103_9.0047.246/58
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RUPS, gwarantowana, Sa

17K, TUPS sie¢ komp, 80A

Tytut rysunku

Schemat rozdzielnicy pietrowe;j:

sekcja 1TO1, 1TU1, 1TK1
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